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EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Glowac

kiego 9, 65-301 Zielona Géra

AB 1254 Tellfax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
7
ZLECENIODAWCA : Przedsi¢biorstwo Ushug Miegjskich Sp. z 0.0. w Gubinie, ul, Slaska 36
66-620 Gubin

Temat: SUW Komor6w, analiza wody uzdatnionej

Data pobierania prébek: 02.10.2018 Nr protokotu pobierania; 666/2018

Data przyjecia prébek do badan: 02.10.2018 Data zakonczenia badan: 24.10.2018

Stan prébki: bez zastrzezen llos¢ stron sprawozdania: 2

Numer sprawozdania: 004/2018-46 Kolejny numer strony: 1

Data wydania sprawozdania z badan: 24.10.2018 Tl0$¢ zalacznikéw: 2
Wskazniki Jednostki Metody badawcze - Prébka

nr 2092/2018
woda uzdatniona

* T
pH, _ . 7,5
(Stezenie jonow wodoru) PN ENIS0 10523:2012 (temperatura pomiaru20,1°C)
Barwa,’ mg /l Pt PN-EN ISO 7887:2012 <5
Metno$é,* NTU PN-EN 7027:2003 <0,5

* Przewodno¢ el. wi. w 25°C,}! uS/cm PN-EN 27888:1999 433
Liczba progowa zapachu,? TON PB ~11 wyd. II z dnia 05.01.2015 1 (akceptowalny)
Liczba progowa smaku,? TFN PB -11 wyd. I z dnia 05.01.2015 1 (akceptowalny)
Indeks nadmanganianowy,? mg/10y PN-EN ISO 8467:2001 1,4

* 1 mg /1 NNH4 . <O,25
Azot amonowy, mg /| NH, PN-C-04576-4:1994 <032

* | Azot azotynowy,! mg /1 Nyo, . <0,002
Azotyny, mg /I NO, PN-EN 26777:1999 <0,007

* 1
Azot azotanowy, mg/l Nnos . 0,07
Azotany, mg/I NO, PN-C-04576.08:1982 0.31

* Chlorki,} mg/l PN-ISO 9297:1994 16

¥ | siarczany,’ mg/i PN-ISO 9280:2002 137

* 1 mval/l . 41
Twardos¢ og., (mg/l CaCO3) PN-1SO 6059:1999 206

" | Zelazo ogbine;? e PN-92/C-04570/01 010

* 2 mg/l 0/ <0,030
Mangan, g/l PN-92/C-04570/01 a0

* 1S6d? mg /1 PN-ISO 9964-3:1994 65,2

* Miedz,* ug /1 PN-EN ISO 15586:2005 233

* Chrom,* pg/l PN-EN ISO 15586:2005 <2,0

* TKadm? ng /i PN-EN ISO 155862005 <04

* Olow,” ug /1 . PN-EN ISO 15586:2005 <2,5

* Nikiel, ug/l PN-EN ISO 15586:2005 10,1
Glin,* pg /1 PN-EN ISO 15586:2005 50,1

O * | Benzo(a)piren, ng/l PN-EN ISO 17993:2005, Zal. nr 1 <0,0025

o* [T WWA: B(b)F, B(k)F, X .
B(ghi)Per, I(123cd)P, g/l PN-EN ISO 17993:2005, Zat. nr 1 <0,010

o* | Akryloamid, ng/l KJ-1-5.494 Zal, nr 1 <0,075

0* | 1,2-dichloroetan (EDC), ng /1 PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 Zal. nr 1 <10

o * ! Benzen, pg/l PB-147/GC wyd. I z dn. 20.10.2014 Zal. nr 1 <0,5

o* | ¥ THM, ug /i PB-147/GC wyd. Il z dn, 20.10.2014 Zat. nr 1 <4,0

o* |3 TRIiPER, pg/l PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 Zal nr 1 <2,0

o *_| Chlorek winylu (CV), pg/l PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 Zal. nr 1 <0,2

0 * | Aldryna, ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010

o * | Dieldryna, ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010

o * | Endryna, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010

0 * 11Izodryna, ug N PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010

Bez pisemnej zgody Laboratoriu

Wyniki badan odnoszq sig wylgcznie do badanych obiektéw. o
JSirmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak Wlko w calosci,

m




| Formularz

| Wydanie nr V

| POL-07/F-02

PCA

Potsxie CENTRUM
AKREDYTACS

©

BADANIA

| Data wydania 15.09.2014 | Strona 1/1

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Sp. z 0.0. w Gubinie, ul. Slgska 36
66-620 Gubin

Temat: SUW Komor6w, analiza wody uzdatnionej
Data pobierania probek: 02.10.2018 Nr protokotu pobierania; 666/2018
Data przyjecia probek do badan: 02.10.2018 Data zakoficzenia badan: 24.10.2018
Stan prébki: bez zastrzezen lios¢ stron sprawozdania: 2
Numer sprawozdania: 004/2018-46 Kolejny numer strony: 2
Data wydania sprawozdania z badan: 24.10.2018 llo$¢ zalacznikow: 2

Wskazniki Jednostki Metody badawcze Prébka

L e nr 2092/2018
woda uzdatniona

o * | Heptachlor, pg /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o * | Epoksyd heptachloru, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* {a-HCH, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* | B-HCH, ug /i PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* |y-HCH, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* {é-HCH, ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* | HCB, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* |op-DDD, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* |op-DDE, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* [op-DDT, g /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* |pp-DDD, ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* | pp-DDE, ug /1 PN-EN ISG 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* |pp-DDT, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o * | cis-chlordan, ng /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o * | trans-chlordan, ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
D * | Pestycydow, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr <0,05
o * | Antymon, pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr 1 <0,20
o* | Arsen, pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr 1 <0,10
o* | Bor, mg /1 PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr 1 0,023
o* | Rteg, pg /1 PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr 1 <0,050
o* | Selen, ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr 1 <0,10
o0 * | Bromiany, pgt PN-EN ISO 15061:2003 Zat. nr 1 <3
o * | Cyjanki wolne i zwigzane, ug/l PB-129 wyd. 12 dn.15.06.2011 Zal. or | <5
o * | Fluorki, mg /] PN-EN ISO 10304-1:2009, Zal. nr 1 0,11
o * | Epichlorohydryna pg/l PB-147/GC wyd. I1 z dn. 20.10.2014 Zal. nr 1 <0,05
o* | Ogélna liczba drobnoustrojéw w temp. 22°C . . oy

Mgeto da plytkowa (posiew welebny) p jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 Zat. nr 2 <1
o* | Liczba enterokokéw kalowych. Metoda filtragji | . tk/100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0

membranowej(A). J m Zal. nr 2
o * | Liczba bakterii z grupy coli. Metoda filtracji 1k/100 mi PN-EN 9308-1:2014- 12+A1:2017-04 0

membranowej(A). It m N Zal. nr2 s
o * | Liczba Escherichia coli. Metoda filtracji itk/100 ml PN-EN 9308-1:2014- 12+A1:2017-04 0

membranowej(A). J m ~ Zal.nr2

Pobieranie probki wody zgodnie z norma PN-ISO 5667-5:2003 oraz PN EN ISO 19458:2007

Pomiaru przewodnosci elektrycznej wiasciwej dokonano z uzyciem konduktometry Pposiadajgcego kompensacje wplywu temperatury.

Znak , <" oznacza, 2e wynik znajduje sig ponizej podanej wartosci, ktéra
* badanie/pobieranie probek akredytowane, zawarte w

Polskie Centrum Akredytacji

stanowi granicg oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej.,

0 * badanie akredytowane u podwykonawcy , nr akredytacji podwykonawcy AB 079, AB 1334

Adres laboratorium: 'Laboratorium Pracownia ul. Glowack
*Laboratorium Pracownia ul. Kozucho

Koniec sprawozdania

iego 9, 65-301 Zielona Géra
wska 10 e 65-364 Zielona Géra

»Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym preez

Osoba autoryzujgea sprawozdanie z badar
Zastgpca Kierownika laboratorium

Wyniki badar odnoszg si¢ wylgeznie do badanych obiektow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sirmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze by¢ powielanadnaczej jak tylko w calosci.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 441069/18/POZ

Zleceniodawca
EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORIUM
UL. GROWACKIEGO 9

65-301 ZIELONA GORA

Prébka (wg dekiaraci Zleceniodawcy)
WODA

Numer kodowy: 2092/2018
Stan probki bez zastrzezen

Data przyjecia probki: 2018-10-02

Data zakoriczenia badar: 2018-10-23 Zlecenie z dnia 2018-10-02

Data utworzenia sprawozdania: 2018-10-23 Probki dostarczone przez Zleceniodawce

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik

* Wielopierscieniowe weglowodo! .

sromatycane / WA 9 Y PN-EN ISO 17993:2005
Benzo(a)piren pg/t < 0,0025
Z WWA (B(b)F, B(k)F, B(a)P, B(ghi)Per, 1(1,2,3-cd)P) po/t < 0,010

* Zawarto$¢ pierwiastkow I PN-EN ISO 17294-2:2016
Arsen ug/i < 0,10
Antymon ug/l < 0,20
Bor mg/| 0,023
Selen pgy/i < 0,10
Rteé ug/l < 0,050

* Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 ug/! <3

* Cyjanki wolne i zwigzane PB-129 wyd. | z dn. 15.06.2011 ug/t <5

* Epichlorohydryna PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 ug/t < 0,05

* Lotne zwiazki organiczne PB-147/GC wyd. 1l z dn. 20.10.2014
1,2-dichloroetan (EDC) ug/l <10
Chlorek winylu (CV) pg/! <02
Z THM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform) ug/} <40
Z Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (5 TRI i PER) ug/i <20
Benzen ug/l <05

* Pestycydy chloroorganiczne l PN-EN ISO 6468:2002 :
a-HCH ug/l < 0,010
B-HCH ug/l < 0,010
y-HCH ug/l < 0,010
&5-HCH ug/i < 0,010
HCB ug/l < 0,010
Aldryna Ko/l < 0,010
Dieldryna ug/l < 0,010
Endryna ug/l < 0,010
Izodryna ug/l < 0,010
Heptachlor ug/l < 0,010
Epoksyd heptachloru ug/l < 0,010
op'-DDD ug/l < 0,010
op'-DDE g/l < 0,010
op'-DDT ug/t < 0,010
pp'-DDD ug/) < 0,010
pp'-DDE ug/t < 0,010
pp'-DDT ug/ < 0,010
cis-chlordan ug/! < 0,010

Autoryzowat: Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz $rodowiska
Anna Jézefczuk - Kuczyriska, Ekspert ds. analiz, Pracownia Analiz $rodowiska
Grzegorz Bajbak , Zastepca Kierownika Pracowni Analiz $rodowiska
Katarzyna Szpinda, Starszy Spegjalista ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Zaneta Nowiriska-Stowik, Ekspert ds. analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej

Zatwierdzit:  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 51-571, Chwaszcezyniska 180; Mataszewicze 21-540, Kolejarzy 6

Wyniki odnosz3 sie wylacznie do badanych prébek. Jesli nie okrelono inaczej podana niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana dia wspblezynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%.

Nie uwzgledniono

niepewnosci pobierania prébek. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpawiedzialno$¢ J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wylacznie do

danych zawartych w jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega

* Badanie akredytowane; # Wykonane u podwykonawcy Strona 1/2

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

Ogdlnym Warunkom $wiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.p!
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trans-chlordan ) ug/l < 0,010
I Pestycyddw yg/l < 0,05
* Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/l 0,11
# * Akryloamid KJ-1-5.4-94 ug/l < 0,075

Badanie: Akryloamid wykonano u podwykonawcy o numerze akredytacji AB 1232

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowat: Aleksandra Wigniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Anna Jézefczuk - Kuczynska, Ekspert ds. analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
Grzegorz Bajbak , Zastgpca Kierownika Pracowni Analiz Srodowiska
Katarzyna Szpinda, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Spektrometrii
Zaneta Nowiriska-Stowik, Ekspert ds. analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180; Mataszewicze 21-540, Kolejarzy 6
Wyniki odnosz3 sig wylacznie do badanych prébek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnosé pomiaru zostata oszacowana dla wspdiczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnoéci 95%. Nie uwzgledniono
niepewnoasci pobierania probek. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialno$¢ 1.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wylgcznie do
danych zawartych w jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom $wiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Wykonane u podwykonawcy

Strona 2/2

J.S. HAMILTON POLAND S.A.
ul. Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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