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PoLskig CENTRUM
AKREDYTACJE

ekosys Ferm y—f 71

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY

ey
L 4

LABORATORIUM ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona Géra

AB 1254 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
L4
ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Uslug Miejskich Sp. z o0.0. w Gubinie, ul. Slaska 36
66-620 Gubin

Temat: SUW Gubin, analiza wody uzdatnionej,

Data pobierania prébek: 11.10.2017 Nr protokolu pobierania: 647/2017

Data przyjecia probek do badari: 11.10.2017 Data zakonczenia badan: 06.11.2017

Stan prébki: bez zastrzezen 110$¢ stron sprawozdania: 2

Numer sprawozdania: 005/2017-23 Kolejny numer strony:

Data wydania sprawozdania z badan: 06.11.2017 1los¢ zatacznikow: 1
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka

nr 18222017
woda uzdatniona

* pH 6,6
(Stezenie jonow wodoru) - PN EN ISO 10523:2012 (tempeiz;tlir? (%omlaru
Barwa, mg /1 Pt PN-EN ISO 7887:2012 10
Metnosé, NTU PN-EN 7027:2003 <0,5

* Przewodno$é el. wi. w 25°C, puS/cm PN-EN 27888:1999 363

. PN-EN 1622:2006 I
Liczba progowa zapachu, TON PB —11 wyd. II z dnia 05.01.2015 (akceptowalny)
. PN-EN 1622:2006 1

Liczba progowa smaku, TN PB 11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 (akeeptowalny)
Indeks nadmanganianowy, mg /1Oy PN-EN ISO 8467:2001 32

* mg /i Nnus . <0,25
Azot amonowy, mg /I NH, PN-C-04576-4:1994 <032

* Azot azotynowy, mg /i Nyoa . . <0,002
Asotyny, mg /1N, PN-EN 26777:1999 0,007

*
Azot azotanowy, mg/l Nnos g - 0,09
Azotany, mg/l NO; PN-C-04576.08:1982 0,40

* | Chlorki, mg/l PN-ISO 9297:1994 14

* Siarczany, mg/t PN-ISO 9280:2002 82

* mval/l . 32
Twardo$¢ og., (mg/l CaCO3) PN-ISO 6059:1999 161

* , mg/l <0,150
Zelazo ogodlne, ug/l PN-92/C-04570/01 <150

* mg/l <0,030
Mangan, g/l PN-92/C-04570/01 <30

* Sod, mg /i PN-ISO 9964-3:1994 9,8

* Miedz, ug /1 PN-EN ISO 11586:2005 128

* Chrom, pg/l PN-EN ISO 11586:2005 <20

* Kadm, pg/l PN-EN ISO 11586:2005 <0,4

* Olow, ng/l PN-EN ISO 11586:2005 <25

* Nikiel, ng/l PN-EN ISO 11586:2005 <7,0
Glin, pg/l PN-EN ISO 11586:2005 42

2 * | Benzo(a)piren, ug/l PN-EN ISO 17993:2005, Zat. nr 1 <0,0025

o* | X WWA: BO)F, BKJF, ]
B(ghi)Per, I(123cd)P, ng/l PN-EN ISO 17993:2005, Zat. nr 1 <0,010

o * | Akryloamid, ug/l SNG/PL/PB-70 wyd.01 z dnia 04.04.2016 Zal. nr 1 <0,05

o * | 12-dichloroetan (EDC), ug /1 PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 Zal. nr 1 <1,0

o * | Benzen, ug/l PB-147/GC wyd. Il zdn. 20.10.2014 Zal. nr 1 <0,5

o* | ¥ THM, ng/l PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 Zal. nr 1 <4,0

o* | > TRIi PER, pg/l PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 Zal. nr 1 <2,0

o * | Chlorek winylu (CV), ug/l PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 Zal. nr 1 <0,2

o* | Aldryna, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010

o * | Dieldryna, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010

o * | Endryna, ng/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010

o * | Izodryna, ug /i PN-EN ISO 6468:2002 Zatl. nr 1 <0,010

Wyniki badar odnoszq sig wylgcznie do badanych obiektéw.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
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PCA

Porskie CENTRUM
AKREDYYACS

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona Géra

AB 1254 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN
ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Sp. z 0.0. w Gubinie, ul. Slaska 36
66-620 Gubin

Temat: SUW Gubin, analiza wody uzdatnionej,
Data pobierania probek: 11.10.2017 Nr protokotu pobierania: 647/2017
Data przyjecia probek do badan: 11.10.2017 Data zakonczenia badan: 06.11.2017
Stan probki: bez zastrzezen Il0$¢ stron sprawozdania: 2
Numer sprawozdania: 005/2017-23 Kolejny numer strony: 2
Data wydania sprawozdania z badar: 06.11.2017 Tlo$¢ zatacznikow: 1

Wskazniki Jednostki Metody badawcze Prébka

, nr 1822/2017
woda uzdatniona

o * | Heptachlor, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o * | Epoksyd heptachloru, ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,010
o* |o-HCH, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
a* |pB-HCH, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* |y-HCH, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* |6-HCH, ng /i PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* |HCB, pg /i PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* | op-DDD, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* |op-DDE, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,010
o* |op-DDT, g/l PN-EN 1SO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* | pp-DDD, ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* | pp-DDE, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* |pp-DDT, ug/i PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o * | cis-chiordan, ug /i PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o * | trans-chlordan, pg/t PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o * | X Pestycydow, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,05
o * | Antymon, ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr 1 <0,20
o* | Arsen, ug /l PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr 1 <0,10
o* | Bor, mg /1 PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr 1 0,015
o* |Rteé, pg /i PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr 1 <0,050
o* | Selen, ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr 1 <0,10
o * | Bromiany, ng/l PN-EN ISO 15061:2003 Zat. nr 1 <3
a * | Cyjanki wolne i zwigzane, ug/l PB-129 wyd. 1z dn.15.06.2011 Zal. nr 1 <5
o* | Fluorki, mg /I PN-78/C-04588/03, Zal. nr 1 <0,1
o * | Epichlorchydryna pg/l PB-147/GC wyd. 11 z dn. 20.10.2014 Zat. nr 1 <0,05
o* ] Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C po72h | jtk/I ml PN-EN ISO 6222:2004 Zal. nr 1 Nie wykryto
o * | Liczba bakterii z grupy coli. jtk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Zal. nr 1 0
o * | Liczba Escherichia coli jtk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Zat. nr 1 0
0 * | Liczba Enterokokéw katowych jtk/100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004, Zal. nr 1 0
o * | Clostridium perfringens (tacznie z itk/100 mi Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 Dz.U.z 0

przetrwalnikami) 2015r., poz. 1989, Zal nr 1

Pobieranie probki wody zgodnie z norma PN-ISO 5667-5:2003 oraz PN EN ISO 19458:2007

Pomiaru przewodnosci elektrycznej wlasciwej dokonano z uzyciem konduktometru posiadajgcego kompensacje wplywu temperatury.

Znak ,,<” oznacza, ze wynik znajduje sig ponizej podanej wartosci, ktdra stanowi granicg oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej.

*  badanie/pobieranie probek akredytowane, zawarte w ,, Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254 wydanym przez
Polskie Centrum Akredytacji

0 * badanie akredytowane u podwykonawcy , nr akredytacji podwykonawcy AB 079

Osoba autoryzuyjgca sprawozdanie z b
Zastepea Kierownika laboratoriim
mgr inz, Monika Szefner

Koniec sprawozdania EKOSYSTHMY]-

ul. Glowa
REGON 0

taty

iego 9, 65-301 Zielona Gorz
305237, NIP 973-057-14-6r:‘~
v (NRAY 45 g7 726

Wyniki badar odnoszq sie wylgcznie do badanych obiektow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy ~ JT sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
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| POL-07/F%t02 | Wydanie nr V [ Data wydania 15.09.2014 ] Strona 1/1 |

r—

PCA

Potsxie CENTRUM
Ax

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Gtowackiego 9, 65-301 Zielona Géra
AB 1254 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl!

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA : Przedsiebiorstwo Ustug Migjskich Sp. z 0.0. w Gubinie, ul. Slaska 36
66-620 Gubin
Temat; Zespot Szkot Ogélnoksztaleacych, ul. Piastowska 26, Gubin, analiza wody z
sieci,
Data pobierania prébek: 02.11.2017 Nr protokotu pobierania: 698/2017
Data przyjecia probek do badan: 02.11.2017 Data zakoniczenia badari: 06.11.2017
Stan prébki: bez zastrzezeft Ho$¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 005/2017-25 Kolejny numer strony:
Data wydania sprawozdania z badan: 06.11.2017 Ilos¢ zalacznikow: 1
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Prébka nr 1991/2017
woda z sieci
*
pH ) ) 7.1
(Stezenie jonéw wodoru) PNENIS0 10523:2012 (temperatura pomiaru 20,2 °C)
Barwa, mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2012 10
Megtnosé, NTU PN-EN 7027:2003 0,5
* Przewodno$¢ el. wi. w 25°C, uS/em PN-EN 27888:1999 367
. PN-EN 1622:2006 1
Liczba progowa zapachu, TON PB -11 wyd. I z dnia 05.01.2015 (akeeptowalny)
. PN-EN 1622:2006 1
Liczba progowa smaku, TEN PB-11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 (akeeptowalny)
* mg/1 Ny . <0,25
Azot amonowy, me/l NH, PN-C-04576-4:1994 <0.32
o * | Obecnosé i liczba bakterii z
grupy coli. M.etoda filtracji §tk/100 m! PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
membranowej. Zat. nr1
Zakres: od 1 jtk/100ml,
o * | Obecnosé i liczba Escherichia
coli. Metoda ﬁltragx itk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
membranowe;j. Zal. nr 1
Zakres: od 1 jtk/100ml,
* Pobieranie probki wody zgodnie z normami PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

Pomiaru przewodnictwa elektrycznego wlasciwego dokonano z uzyciem konduktometru posiadajgcego kompensacje wplywu temperatury.
Znak ,,<” oznacza, ze wynik znajduje sig ponizej podanej wartosci, ktéra stanowi granice oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej.
* badanie probek akredytowane, zawarte w ,, Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum
Akredytacji
0 * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 622
: Osoba autoryzujgea sprawozdanie z badan
Zastgpca Kierownika Laboratorium

Koniec sprawozdania

Wyniki badar odnoszq sig wylqcznie do badanych obiektow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej .jak tylko w calosci.
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PCA

Potsxie CENTAUR
AKREDYTACJE

chosysten

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona Géra

jf |

AB 1254 Tellfax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Sp. z 0.0. w Gubinie, ul. Slaska 36
66-620 Gubin
Temat: Szkola Podstawowa nr 3 ul. Kresowa 48, Gubin, analiza wody z sieci,
Data pobierania probek: 02.11.2017 Nr protokotu pobierania: 698/2017
Data przyjecia probek do badaf: 02.11.2017 Data zakonczenia badan: 06.11.2017
Stan probki: bez zastrzezen Tlo$¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 005/2017-26 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badar: 06.11.2017 110$¢ zalacznikéw:
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka nr 1992/2017
woda z sieci
*
pH ) . 6,9
(Stezenie jonow wodoru) PN ENISO 10523:2012 (temperatura pomiaru 20,1 °C)
Barwa, mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2012 10
Metnosé, NTU PN-EN 7027:2003 <0,5
* Przewodno$¢ el. wi. w 25°C, uS/em PN-EN 27888:1999 368
. PN-EN 1622:2006 1
Liczba progowa zapachu, TON PB —11 wyd. II z dnia 05.01.2015 (akceptowalny)
. PN-EN 1622:2006 1
Liczba progowa smaku, TFN PB —11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 (akceptowalny)
* mg/l Nyug } <0,25
Azot amonowy, me/l NH, PN-C-04576-4:1994 <032
o * | Obecno$é i liczba bakterii z
grupy coli. M;toda filtracji itk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
membranowe;j. Zat.nr1
Zakres: od 1 jtk/100ml,
o * | Obecno$é i liczba Escherichia
coli. Metoda ﬁltracy {tk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
membranowej. Zal.nrl
Zakres: od 1 jtk/100ml,

*

Pobieranie probki wody zgodnie z normami PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

Pomiaru przewodnictwa elektrycznego wiasciwego dokonano z
Znak ,, <" oznacza, ze wynik znajduje sig ponizej podanej wartosci,
* badanie prébek akredytowane, zawarte w ,, Zakresie akredytacji

Akredytacji
D * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 622

uzyciem konduktometru posiadajgcego kompensacje wpbwu temperatury.
ktéra stanowi granice oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej.
laboratorium badawczego nr AB 1254 wydanym przez Polskie Centrum

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z padari
Zastepca Kierownika Laboratorifim

Koniec sprawozdania

Wyniki badar odnoszq sig wylgeznie do badanych obiektow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej Jak ko w calosci.

ul. Glo jacki o}
08 . 3
RECO tel.kax (068} 45097 726

Zielona GO
\ipf973-057-14-6¢
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EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY

LABORATORIUM ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona Goéra

AB 1254 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Ustug Migjskich Sp. z o.0. w Gubinie, ul. Slaska 36
66-620 Gubin
Temat: Zesp6t Szk6t Zawodowych i Licealnych, ul Ractawicka 1, Gubin, analiza
wody z sieci,
Data pobierania prébek: 02.11.2017 Nr protokotu pobierania: 698/2017
Data przyjecia prébek do bada: 02.11.2017 Data zakonczenia badar: 06.11.2017
Stan probki: bez zastrzezen Tlo$¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 005/2017-27 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badari: 06.11.2017 Ilo$¢ zatacznikow: 1
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Prébka nr 1993/2017
woda z sieci
*
pH . . 7,0
(Stezenie jonéw wodoru) PN EN IS0 10523:2012 (temperatura pomiaru 20,0 °C)
Barwa, mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2012 10
Mgtnosé, NTU PN-EN 7027:2003 <0,5
* | Przewodnosé el. wh. w 25°C, uS/cm PN-EN 27888:1999 376
. PN-EN 1622:2006 1
Liczba progowa zapachu, TON PB 11 wyd. II z dnia 05.01.2015 (akceptowalny)
. . PN-EN 1622:20066 1
Liczba progowa smaku, TEN PB —11 wyd. 11 z dnia 05.01.2015 (akceptowalny)
* mg/l NNH4 . <0,25
Azot amonowy, me/l NH, PN-C-04576-4:1994 <0.32
0 * | Obecnosé i liczba bakterii z
grupy coli. Metoda filtracji /100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
membranowe;j. J Zal.nr1
Zakres: od 1 jtk/100ml,
o * | Obecnosé i liczba Escherichia
coli. Metoda ﬁltracp itk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
membranowe;j. Zal. nr 1
Zakres: od 1 jtk/100ml, ]
* Pobieranie probki wody zgodnie z normami PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

Pomiaru przewodnictwa elektrycznego wlasciwego dokonano z uzyciem konduktometru posiadajgcego kompensagje wplywu temperatury.
Znak ,, <" oznacza, e wynik znajduje si¢ ponizej podanej wartosci, ktéra stanowi granicg oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej.
* badanie probek akredytowane, zawarte w ,, Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254 wydanym przez Polskie Centrum

Akredytacyi

o * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 622

Koniec sprawozdania

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan

Zastgpca Kierownika Laboratorium,
mgr inz, Monika Szefner

Wyniki badan odnoszq sig wylqcznie do badanych obiektow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej Jjak tylko w cafosci.

idgb b,
0305237, NIP 973-057-14-8
ffax (068) 45 97 726
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Powiatowa Stacfja Sanitarno-

1

Epidemiologiczna 27 tel. /68/ 325-46-T1 w.229
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Goéra fax: /68/ 351-47-96
Oddzial Laboratoryjny pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

SPRAWOZDANIE Z BADAN Ilgéc egZelmpla;Zyl 3
NR OL-1107/2017/LMiP gzemplarz Nr

%/ BADANIA trona / stron:
"/nln\ \ N z dnia 06.11.2017 ° Omi/ : o
AB 622

Nazwa klienta: EKOSYSTEMY - JT J. Teterycz Laboratorium
ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona Goéra

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

Zlecenie z dnia: ---
OL-LMiP.90.7.2017.61

Informacje dotyczace pobierania probek

Data pobrania probki: 02.11.2017

Numer protokolu pobrania: 698/2017

Identyfikacja probkobiorcy: J. Teterycz

Stan, opis i identyfikacja obiektu badania

Przedmiot badania: probka wody do spozycia
Stan prébki: prawidlowy

Data dostarczenia do badania

02.11.2017

Data wykonania badania

02.11.2017-03.11.2017

Wyniki badan
Badany wskaznik Metoda badawcza | Jednostka Nr prébki
miary OL-2798,,S” OL-2799,,8”
Migjsce pobrania probki: Zespot Szkét Szkola Podstawowa nr 3
Ogolnoksztatcacych ul. Kresowa 48 Gubin
ul. Piastowska 26 Gubin (1992/2017)
(1991/2017)
Obecnosé i liczba bakterii z grupy coli.
Metoda filtracji membranowe;. II’I\ZI;)I?I_SO 9308- jtk/100 ml 0 0
Zakres: od 1 jtk/100 ml ’
Obecnosé i liczba Escherichia coli.
Metoda filtracji membranowej. 0% 08| 5100 m! 0 0
Zakres: od 1 jtk/100 ml - '
Wyniki badan
Badany wskaznik Metoda badawcza Jednostka Nr_prébki
miary 0OL-2800,,S”
Miejsce pobrania probki: Zespot Szk6t Zawodowych
i Licealnych ul. Ractawicka 1
Gubin (1993/2017)
Obecnosd i liczba bakterii z grupy coli.
Metoda filtracji membranowe;. PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100 ml 0
Zakres: od 1 jtk/100 ml
Obecnosé i liczba Escherichia coli.
Metoda filtracji membranowe;. PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100 ml 0
Zakres: od 1 jtk/100 ml

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:

Otrzymuja:

inz, Kodndllpdoitrze ska
G.« A’f\ W

1. EKOSYSTEMY - JT J.Teterycz Laboratorium, ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona Géra (2 egzemplarze)

2.ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gérze nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.




