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EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona Géra

AB 1254 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN
ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Sp. z 0.0. w Gubinie, ul. Slgska 36
66-620 Gubin

Temat: SUW Gubin, analiza wody uzdatniongj,

Data pobierania prébek: 20.04.2017 Nr protokolu pobierania: 21772017

Data przyjecia prébek do badath: 20.04.2017 Data zakoficzenia badan; 12.05.2017

Stan prébki: bez zastrzezef Ilo$é stron sprawozdania: 2

Numer sprawozdania: i 005/2017-7 Kolejny numer strony: 1

Data wydania sprawozdania z badaf: 12.05.2017 Ilosé zalgcznikéw: 1
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka

nr 656/2017
i woda uzdatniona

T len, ’ 74
(Stezenie jond foru) - PN EN ISO 10523:2012 a3 ocp)omlalu
Barwa, APt PN-EN ISO 7887:2012 5
Metnosc, HETU PN-EN 7027:2003 <0,5

* Przewodno$é el. wh. w 25°C, HuS/cm PN-EN 27888:1999 378

. PN-EN 1622:2006 1
Liczba progowa zapachu, TON PB -11 wyd. I z dnia 05.01.2015 (akeeptowalny)
. PN-EN 1622:2006 1

Liczba progowa smaku, TFN PB ~11 wyd. II z dnia 05.01.2015 (akoeptowslny)
Indeks nadmanganianowy, mg/l 0y PN-EN ISO 8467:2001 - 0,6

; mg /I Nigw g ) <035
Azot amonowy, /INH, PN-C-04576-4:1994 <032

* | Azot azotynowy, mg /l Nyw, ] . <0,002
ety mg 1N, PN-EN 26777:1999 0,007

[ ]
Azot azotanowy, mg/l Nynos . 0,16

A ] mg/l NO; PN-C-04576.08:1982 072

* | Chlorki, mg/l PN-ISO 9297:1994 25

* | siarczany, mg/ PN-ISO 9280:2002 65

. mvall - i 33
Twardos¢ og., (mg/l CaCO3) PN-ISO 6059:1999 166

* mg/l <0,150
Zelazo ogbine, ug/ PN-92/C-04570/01 <150

L mg/l <0,030
Mangan, g/ PN-92/C-04570/01 30

L " mg/l_ PN-ISO 9964-3:1994 78

. Mieds, pe/l PN-EN ISO 11586:2005 10,7

* [ Chrom, BTy PN-EN ISO 11586:2005 2,6

*_ | Kadm, Y PN-EN ISO 11586:2005 <04

* Olow, pg/l PN-EN ISO 11586:2005 3,7

| Nikicl, ug PN-EN SO 11586:2005 <9
Glin, pgA PN-EN ISO 11586:2005 37

o* a)pi pe/l PN-EN ISO 17993:2005, Zat. nr 1 <0,0025

0* | Z WWA: B(O)F, BF, - )
B(ghi)Per, 1(123cd)P, g/ PN-EN ISO 17993:2005, Zal. nr 1 0,013

0 * | Akryloamid, pg/l PB-119/GC wyd. I z dn. 02.05.2011 Zal. ne 1 - <0,03

o* | 12-dichloroetan (EDC), 1l PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 Zat. nr 1 <1,0

o* | Benzen, pgl PB-147/GC wyd. I z dn. 20.10.2014 Zal nr 1 <0.,5

o* THM, ugil PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 Zat. nr 1 <40

n* Z TRIi PER, pg/t PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 Zal.arl <2.0

g * | Chlorek winylu (CV), pgl PB-147/GC wyd. I1 z dn. 20.10.2014 Zat. nr 1 <0,2

o* | Aldryna, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010

o * | Dicldryna, gl PN-EN IS0 6468:2002 Zal. or | <0,010

o * | Endryna, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,010

n* | Izodryna, nﬂl PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010

Wymiki badar odnoszq sie wylgcznie do badanych obiektéw.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
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BADANIA
LABORATORIUM ul. Gtowackiego 9, 65-301 Zielona Géra
AB 1254 Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
r
SPRAWOZDANIE Z BADAN
ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Sp. z 0.0. w Gubinie, ul. Slaska 36
66-620 Gubin

Temat: SUW Gubin, analiza wody uzdatnionej,
Data pobierania prébek: 20.04.2017 Nr protokotu pobierania: 217/2017
Data przyjecia prébek do badan: 20.04.2017 Data zakonczenia badan: 12.05.2017
Stan probki: bez zastrzezen I10$¢ stron sprawozdania: 2
Numer sprawozdania: 005/2017-7 Kolejny numer strony: 2
Data wydania sprawozdania z badan: 12.05.2017 Il0$¢ zatacznikow: 1

Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka

nr 656/2017
woda uzdatniona

o0 * | Heptachlor, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o * | Epoksyd heptachloru, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* |a-HCH, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* | B-HCH, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* |y-HCH, g /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* |8 HCH, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* | HCB, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* | op-DDD, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* | op-DDE, ng/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o* |op-DDT, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0.010
o* | pp'-DDD, pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* | pp-DDE, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o* | pp-DDT, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,010
o * | cis-chlordan, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o * | trans-chlordan, ng/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,010
o * | X Pestycydow, ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,05
o * | Antymon, pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr 1 <0,10
o* | Arsen, pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr 1 <1,0
o* | Bor, mg /| PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr 1 0,015
o* | Rted, g /1 PB-184/ICP wyd. Il z dn. 01.06.2013 Zal nr 1 <0,10
o* | Selen, pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016 Zal. Nr 1 <1,0
o * | Bromiany, ug/l PN-EN ISO 15061:2003 Zat. nr 1 <3
o * | Cyjanki wolne i zwigzane, pg/l PB-129 wyd. 1z dn.15.06.2011 Zat. nr 1 <5
o * | Fluorki, mg /I PN-EN ISO 10304-1:2009, Zat. nr 1 0,12
o * | Epichlorohydryna pg/l PB-147/GC wyd. 11 z dn. 20.10.2014 Zat. nr 1 <0,05
0 * | Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C po72h | jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 Zal. nr 1 Nie wykryto
o * | Liczba bakterii z grupy coli. jtk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Zat. nr | 0
o * | Liczba Escherichia coli jtk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Zal. nr 1 0
o * | Liczba Enterokokow kalowych jtk/100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004, Zat. nr 1 0
o* | Clostridium perfringens (lacznie z itk/100 ml Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 Dz.U.z 0

przetrwalnikami) 2015r., poz. 1989, Zat nr 1

Pobieranie probki wody zgodnie z norma PN-ISO 5667-5:2003 oraz PN EN ISO 19458:2007

Pomiaru przewodnosci elektrycznej wlasciwej dokonano z uzyciem konduktometru posiadajgcego kompensacje wplywu temperatury.

Znak ,, <" oznacza, ze wynik znajduje sig ponizej podanej wartosci, ktéra stanowi granice oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej.

*  badanie/pobieranie prébek akredytowane, zawarte w ,, Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254" wydanym przez
Polskie Centrum Akredytacji
0 * badanie akredytowane u podwykonawcy , nr akredytacji podwykonawcy AB 079

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan

Zastepca

Kierownika laboratorium

mgr inz. Monika Szefner

Koniec sprawozdania

Wyniki badar odnoszq sig wylgcznie do badanych obiektow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 147359/17/PO2

Zleceniodawca . Prébka (wy deklaragji Zieceniodawcy) o
EKOSYSTEMY - JT J. TETERYCZ LABORATORIUM
UL. GROWACKIEGO 9
65-301 ZIELONA GORA WODA
Data przyjecia probki: 2017-04-20 Nunter kodowy: 656/2017
Data zakoriczenia badar: 2017-05-08 Stan prébki bez zastrzezeri
Data utworzenia sprawozdania 2017-05-08 Prébki dostarczone przez Zleceniodawce
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik
* Liczba bakterii z grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100mi 0 R
* Liczba Clostridium perfringens (facznie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015 Dz.U.z .
rzetrwainikami) 2015r, poz. 1989 jtk/ 100 mi 0 _
* Liczba Enterokokéw katowych PN-EN SO 7899-2:2004 jtk/ 100 mi 0
* Liczba Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 jtk/100mi 0o . _
" " - - o
Og0ina iczba mikroorganizméw w 22°C o e\ 1co 62752008 jtk/mi nie wykryto
* Wielopierécieniowe weglowodory .
aromatyczne / WHA | PN-EN ISO 17993:2005 )
Benzo(a)piren . _uoa < 0,0025
Z WWA (B(b)F, B(k)FMi)Per, 1(1,2,3-cd)P) ugA 0,013
*Rte¢ - PB-184/1CP wyd. il z dn. 01.06.2013 ug/l <0,10 _
* Zawarto$¢ pierwiastkow PN-EN ISO 17294-2:2016 .
Arsen ol <10 —
Antymon g/ <0,10
Bor mg/t 0,015
Sefen o <10
* Akryloamid PB-119/GC wyd. I z dn. 02.05.2011 ug/ <0,03
* Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 _ ol <3
* Cyjanki wolne i zwiazane PB-129 wyd. | z dn. 15.06.2011 g/l <5
|.* Epichlorohydryna PB-147/GC wyd. !l 2dn. 20.10.2014 . _ bgf <0,05
* Lotne zwigzki organiczne PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014
1,2-dichloroetan (EDC) _ug/ <10
Chiorek winylu (CV) _ygA <02
Benzen ug/l < 0,5
I THM (chloroform, bromodichlorometan, dibromochiorometan, bromoform) _bg/l < 4,0
I Trichloroetenu i Tetrachloroetenu (Z TRl i PER) pght <20
* Pestycydy chloroorganiczne | PN-EN ISO 6468:2002
o-HCH _ Mo < 0,010
B-HCH _ugh_ < 0,010
y-HCH kot < 0010
8-HCH ug/l < 0,010
HCB pg/t < 0,010
Aldryng, _ Mgt <0010
Dieldryna ya/l < 0,010
Endryna __ug/t < 0,010
Izodryna ug/t < 0,010

Autoryzowat Anna J6zefezuk - Kuczyfiska, Ekspert ds. analiz, Pracownia Analiz $rodowiska

Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracowni Spektrometrii

Krzysztof Holc, Specjalista ds. analiz, Pracownia Analiz $rodowiska

Patrycja Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii

Paulina Polosak, Starszy Spedjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii

Zaneta Nowiriska-Stowik, Starszy Spedjalista ds. analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczynska 180

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych probek. Jesli nie okredlono inaczej podana niepewnos¢ pomiaru zostala oszacowana dla wspéiczynnika k=2 i poziomu ufnosci 95%.

Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czetci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedziainos¢ J.S. Hamilton Poland S.A. Jjest ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego
oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogéinym Warunkom $wiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland S.A. Zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.p|

* Badanie akredy # Wyl u podwyk Y Strona 1/2 Formularz PO-14/08d wyd. 2 dn. 06.06.2014
J.5. HAMILTON POLAND S.A,

ul. Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00 Il "II."I"'"'.II.I"I




'HAMILTON POLAND

RZECZOZNAWSTWO [ BADANIA LABORATORYJNE

Heptachlor po/t <0,010 —
Epoksyd heptachloru A g <0010 _
op'-DDD - pg/l <0010 _
op'-DDE g/l <0010 -
op-DDT . b <0010
pp'-DDD po/t < 0,010
pp'-DDE po/i < 0,010
pp*-DDT pg/! < 0,010 _
cis-chlordan g/l <0010 -
trans-chlordan pa/l < 0,010
Z Pestycydow ug/ < 0,05 _
* Fluorki [ PN-EN 1SO 10304-1:2009 mg/l 012

Autoryzowat: Anna Jézefczuk - Kuczyriska, Ekspert ds. analiz, Pracownia Analiz $rodowiska

Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracowni Spektrometrii

Krzysztof Holc, Spegjalista ds. analiz, Pracownia Analiz $rodowiska

Patrycja Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii

Paulina Potosak, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii

Zaneta Nowifiska-Slowik, Starszy Spegjalista ds. analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyriska 180

Wyniki odnoszj sie wylacznie do badanych prébek. Jedli nie okreslono inaczej podana niepewnos¢ pomiaru zostala oszacowana dla wspbiczynnika k=2 i poziomu ufnosci 95%.

Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czedci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialno$t J.S. Hamilton Poland S.A. Jest ograniczona wytacznie do danych Zawartych w jego
oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym Warunkom $wiadczenia Uslug J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy Strona 2/2

S HALTON POLAND S0 B TTTTTT
ul Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



