POWIATOWA STACJA §ANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
; W KROSNIE ODRZANSKIM

66-600 Krosno Odrzanskie ul. Nadodrzanska 24
NIP:926-12-96-375, e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
Tel. 0 68 383 53 70, 383 80 77, fax 0 68 383 53 70

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROSNIE
ODRZANSKIM

Krosno Odrzanskie, diiis6 kwietnia 20181, 7 *i~is

NS-HK-530-1-2-29/2018 Wy i 3
, 2018 -04- 11
OCENA JAKOSCI WODY 26
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
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Na podstawie § 3 ust. 1 1 3, § 20 ust. 3 pkt 3 i4,§21 ust. 1 pkt 11§ 22
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krosnie Odrzanskim po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan nr
OL-LB$-285/2018 i nr OL-LMiP-284/285/2018 (otrzymanymi w dniu 21 marca 2018r.) oraz
nr - OL-LBS-284/2018 (otrzymanym w dniu 3  kwietnia 2018r) i nr
DL.OBS.9051.00637.2018 (otrzymanym w dniu 4 kwietnia 2018r.), probek wody pobranych
w ramach monitoringu parametréw z grupy A i z grupy B w dniu 13 marca 2018 1.
zwodociggu miejskiego w Gubinie, administrowanego przez Przedsiebiorstwo Uslug
Miejskich Sp. z 0.0., ul. Slaska 36, 66-620 Gubin, stwierdza przydatno$é wody do spozycia
przez ludzi.

Analiza probek wody pobranych w dniu 13 marca 2018 . z wodociagu wiejskiego
w Gubinie, z punktéw czerpalnych w stacji uzdatniania wody w Komorowie oraz w Szkole
Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej w Gubinie, zgodnie z protokolem pobrania probek wody
nr HK/28/18 wykazala, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom § 3 ust. 113
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z2017 r., poz. 2294).
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Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krosnie Odrzanskim , ., . . s
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania probek ra D01 &L YT HAT
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-L.BS.910.2.2018.25 Swizvingno dnia 5. 042610

Informacje dotyczace pobierania probek

Data pobrania probki: 13.03.2018

. YD

D

Numer protokolu pobrania: HK/28/T8 "%

A S

.uou/

Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel&ziﬁ(t
—A.

ego j\{iat ego

Inspektora Sanitarnego w Kro$nie Odrzanskim: lejun,/K. Lutyck
Przedmiot badania: prébka wody do spozycia
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania Prébka wody z wodociagu miejskiego Gubin
Stan probki: prawidiowy
Data dostarczenia do badania 13.03.2018
Data wykonania badania 13.03.2018 — 28.03.2018
Wyniki badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr prébki Wartosé
OL - 284 parametryczna'
Miejsce pobrania prébki: SUW — Komoréw
Mgetnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0.25 +0,05 <1
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 mg /1Pt 6.6+ 1.7 N
+ Ap1:2015-06 metoda C ’ ’
Liczba progowa smaku (TFN) PB/LBS-06 wydanie 2 <1 .
, z dnia 04.08.20051. Akceptowalny
Liczba progowa zapachu (TON) PB/LBS-06 wydanie 2 <1 .
z dnia 04.08.2005r. Akceptowalny
pH PN-EN ISO 10523:2012 7,3+0,1 6.5-95
(T pomiaru: 22,4°C) ~ o
Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888: 1999 puS/em 430+ 6
s . . 2500
wlasciwa (T pomiaru: 22,5°C)
Stezenie jonu amonowego PN-ISO 7150-1:2002 \mg/l <0,05 _ 0,5
Stezenie azotyndéw PN-EN 26777:1999 mg/l <0016 0,50
Stezenie azotanow W PN-82/C-04576.08 mg/l 11£0,1 50
Utlenialno$¢ z KMnOa(indeks) | PN-EN ISO 8467: 2001 mg/l Oz 1,14%0,18 5.0
Stezenie chlorkow PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/l 18,1+ 1,3 250
Stezenie siarczandw PN-EN ISO 10304-1?2009 mg/l "~ 76,f 4 53 250
Stezenie cyjankéw PB/LBS-21 wydanie 2 g/l
z dnia 30.12.2014 r. na podstawie <5 50
testu Nanocolor 1-30
Stezenie zelaza PN-ISO 6332:2001 pg/l
+ Apl:2016-06 526 200
Stezenie boru PB/LBS$-24 wydanie 2 z dnia mg/t
15.12.2015r. na podstawie testu <0,1 1,0
Merck 1.00826.0001

1YZgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017 poz. 2294.
Liczba za znakiem ,” oznacza niepewno$é rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu

pobierania probek.

Warto$é podana przy znaku ,,<” oznacza, ze wynik miesci sig ponizej zakresu roboczego metody.
W — norma wycofana bez zastgpienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasa

dniajace stosowatiie normy wycofanej.

Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglednia korekte za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej

w Zielonej Gérze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Wyniki badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka| = Nr probki Wartos$¢
: OL - 284 parametryczna!
Miejsce pobrania proébki: | SUW —XKomoréw
Sumaryczna zawar:tf)s'é Yvapnia i PN-ISO 6059: 1999 mg/l 197+9 60- 500
magnezu (twardosé ogdlna)
StQch.IC magnezu . PN-C-04554-4: 1999 mg/l 6,68 % 0,61 7.125
(z obliczenia)
Stezenie manganu PN-EN ISO 15586:2005 pg/l 34405 50
Stezenie sodu PN-ISO 9964-3: 1994 mg/l 143 + 24 200
Stezenie miedzi PN-ISO 8288: 2002 mg/l <0,05 2,0
SteZenie otowiu PN-EN ISO 15586:2005 ng/l <50 10
Stezenie kadmu PN-EN ISO 15586:2005 ng/l <05 5
Stezenie niklu PN-EN ISO 15586:2005 pg/l <10,0 20
Stezenie aluminium (glin) PN-EN ISO 12020: 2002 pg/l 14,6438 200
Stezenie chromu PN-EN 1233: 2000 ug/l 1,7£04 ’ 50
Stezenie rtgei - = NKT | PN-EN 1483: 2007 SRR R 1%:7) i <025 o
Stezenie selenu ‘PN-ISO 9965: 2001 pgfl <10 10
Ste¢zenie arsenu W | PN-EN ISO 11969:1999 pg/l <1,0 10
Stezenie antymonu PB/LBS-18 wydanie 1 z dnia ng/l <10 5
12.05.2008 : ’

1)Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017 poz. 2294.

Liczba za znakiem ,.=” oznacza nigpewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana bez procesu
pobierania probek.

Warto$é podana przy znaku ,,<” oznacza, ze wynik miesci si¢ ponizej zakresu roboczego metody.

W — norma wycofana bez zastapienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajgce stosowanie normy wycofanej.
NKT — norma nieaktualna. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajace stosowanie normy nieaktualne;.

ASYSTENT

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan: , Zatwierdzik:
STARSZY ASYSTENT 8o ol ey e S 1
Had  panmtnn, nwm%@%\,qwmw S mﬁaad?aﬁszﬁﬁﬂﬁk
mgr Joanna Kaniewskg ata i podpis
Otrzymuja :
1. PSSE w Kroénie Odrzanskim (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kroénie Odrzanskini 2% 7

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania prébek na 200 8pzynas0 dpia 1.1
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-LBS$.910.2.2018.25 e NE [
Data pobrania prébki: 13.03.2018 A N A
Numer protokou pobrania: HK/28/18 T/ Y

Informacje dotyczace pobierania prébek Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Pafistwowego Fowidtowego

Inspektora Sanitarnego w Kro$nie Odrzanskim A. Alejun , K. Lutycz

. Przedmiot badania:-prébka wody do spozycia
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania Probka wody z wodociagu miejskiego Gubin
Stan probki: prawidlowy

Data dostarczenia do badania 13.03.2018
Data wykonania badania , 13.03.2018 — 19.03.2018
Wyniki badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr prébki Warto$é
OL - 285 parametryczna’
Miejsce pobrania prébki: . Szkota Podstawowa nr 3
ul. Kresowa, Gubin
Megtnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,13+ 0,03 <1
Barwa = - PN-EN ISO 7887:2012 + mg /1 Pt 56414 N
) Ap1:2015-06 metoda C ’ ’
Liczba progowa smaku (TFN) PB/LBS-06 wydanie 2 <1 .
- z dnia 04.08.2005r. . Akceptowalny
Liczba progowa zapachu (TON) | PB/LBS-06 wydanie 2 <1 .
Z dnia 04.08.2005r. Akceptowalny
pH PN-EN ISO 10523:2012 7,3+0,1 65-95
(T pomiaru; 20,9°C) ’ ’
Przewodnosé elekiryczna PN-EN 27888: 1999 pS/em 43016 2500
wlasciwa : (T pomiaru: 20,8°C)

) Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. 2 2017 poz. 2294.

Liczba za znakiem ,” oznacza niepewnoéé rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétezynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu
pobierania probek.

Wartoé¢ podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miedci si¢ ponizej zakresu roboczego metody.

Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglednia korekts za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

. Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan; Zatwierdzil:
CASYSTENT
190520087545 o A3.0% 2008y (A b

maring K me/T‘/CZlm . mgr inz. MddwipodKubdw
. (o AP .

Otrzymuja :
1. PSSE w Kro$nie Odrzafiskim (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza sig wylgcznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicinej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krosnie Odrzanskim
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania prébek ha 2018r.
Sygnatura wewngtrzna zlecenia/ umowy OQL-LMiP.910.3.2018.24

Data pobrania probek: 13.03.2018

Informacie dotyczace pobierania probek Numer protokotu pobrania: HK/28/18
! yezace p P Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciele Pafstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Kro$nie Odrzaniskim — K. Lutycz, A. Alejun
Przedmiot badania: woda do spozycia

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania Probki wody z wodociagu miejskiego w Gubinie

Stan prébki: prawidlowy
Data dostarczenia do badania 13.03.2018
Data wykonania badania 13.03.2018 —16.03.2018

Wyniki badan
Nr prébki .
Parametr Metoda badawcza Jednostka OL284 OL285 Wartosé
Miejsce pobrania prébki: Komorow -SUW | SPnr3 Gubin, | parametryczna'
ul. Kresowa
Ogolna liczba mikroorganizméw na Bez
agarze odzywezym w 22°C po 72 h. 3 . . 3 . )
Metoda plytkowa (posiew welebny) PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ 1ml (1-8) <1 mepravrx;:.d%owych
Zakres: od 1 jtk/1 ml . Zmian
Obecnosc i liczba bakterii z grupy PN-EN ISO
H -1 4-12 .

coli, 9308-1:2014-12 NP - jtk/100 mi o 0 0

Metoda filtracji membranowe;j.
Zakres: od 1 jtk/100 ml. ;
Obecnos¢ i liczba Escherichia coli. | PN-EN ISO
Metoda filtracji membranowe;j. 9308-1:2014-12 NP jtk/100 ml 0 0 0
Zakres: od 1 jtk/100 ml.
Obecnod¢ i liczba paciorkowcdw
katowych (enterokokoéw). . .
Metoda filtracji membr. a)n owei. PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0 ‘0

Zakres: od 1 jtk/100 ml
1 Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294

Dla metod ilosciowych: wartosci podane przy wyniku badania — gorna i dolna granica przedziatu ufnosci dla oszacowanej mepewnosm rozszerzonej przy 95%
poziomie ufnoéci i wspolezynniku rozszerzenia k = 2 bez procesu pobierania probek..

Warto$é podana przy znakach ,,<, >” oznacza, ze wynik miesci si¢ poza zakresem roboczym metody.

NP - wyniki badan uzyskane ta metoda moga by¢ nieprzydatne do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie

Z&(\M’fﬁ?@WNiK SEKCJI

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:
Mlkrobnologu i Parazyt ogii

MEODSZY,ASYSTENT 77 ,g;{g;%%g,, i arb it

mikrobiolcg

inz. Kamilla Kostrzewska

Otrzymuja :
1. PSSE w Kro$nie Odrzanskim (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wiyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitamo- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci



Wojewddzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Gorzowie Wikp.
ul. Kazimierza Jagielloficzyka 8B,
66-400 Gorzéow Wikp.,
tel.{95) 722 60 57
www.wsse.gorzow.pl
email: wsse@wsse.gorzow.pl
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Dziat Laboratoryjny

_Oddziat Badan
Srodowiskowych

SPRAWOZDANIE z BADAN

PO-5.10-01/F3

" Data wydania: 03.01.2018

Nr: DL.OB$.9051.00637.2018

Data: 2018.03.23

PSEE w Wrodnie Odrzahelkim

Nazwa klienta

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolgiczna w Kroénie Odrzafiskim

£ o

wans rinis

0L 04 %8

ey

Adres klienta

ul. Nadodrzariska 24 66-600 Krosno Odrzariskie
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’ tzu,o‘@,

A

ldentyfikacja
prébki/prébek

kod prébki/prébek 00637.2018

~

obiekt badania woda

i
Crly

Wi/

! 7

miejsce pobrania
prébki/prébek

Wodociag publiczny (P}

Wodociag publiczny Gubin, Komoréw - Stacja Uzdatniania Wody

Opis, stan prébki/prébek przyjetych do badan

bez zastrzezen

Prébki
pobrat/dostarczyt:

pracownik PSSE w Krosnie

Odrzanskim HK/28/18

Nr protokotu pobrania/przekazania:

Nr zlecenia/umowy:

Data pobrania)dostarczenia :

2018.03.13 /2018.03.14

Metoda pobrania prébki

PN-EN 1SO 5667 - 1:2008,PN-EN ISO 5667 - 3:2013,PN-ISO 5667 - 5:2017-10

Badanie zakoficzono dnia

2018.03.20

v

Wyn|k| badan

1. | X Pestycyddw PB-OAI-01 wydanie 5 z dnia pg/l < 0,02 0,50
13.10.2015r. .
2. |¥THM PN-EN ISO 15680: 2008 uo/l <20 1000 - .
3. | T Trichloroetenu i Tetrachloroetenu PN-EN ISO 15680: 2008 pa/l < 0,50 10,0 .
4, | WWA PB-OAI-21 wydanie 4 z dnia uo/l < 0,0025 0,10
30.10.2015
5. 11,2- Dichloroetan PN-EN ISO 15680: 2008 po/l < 0,50 3,00
6. |Aldryna PB-OAIl-01 wydanie 5 z dnia ug/l < 0,008 0,030
13.10.2015r. .
7. | Benzen PN-EN ISO 15680: 2008 uo/l < 0,20 1,0
8. | Benzo{a)piren PB-OAl-21 wydanie 4 z dnia pg/l < 0,0025 0,01
30.10.2015
9. | Benzo(b)fluoranten PB-0AI-21 wydanie 4 z dnia pg/ < 0,0025 -
30.10.2015
10. {Benzo(g,h,i)perylen PB-OAI-21 wydanie 4 z dnia ug/l < 0,0025 -
) 30.10.2015
11. | Benzo(k)luoranten PB-0Al-21 wydanie 4 z dnia palt < 0,0025 -
_ 30.10.2015 . L
12. |Bromiany PN-EN ISO 11206:2013-07 po/l <1,0 10,0 -
13. |Bromodichlorometan PN-EN ISO 15680: 2008 ugfl <1,0 -
14. | Dibromochlorometan PN-EN iSO 15680: 2008 o/l <1,0 -
15. | Dieldryna PB-OAI-01 wydanie 5 z dnia ug/! < 0,012 0,030
: 13.10.2015r,
16. |Endryna PB-OAI-01 wydanie 5 z dnia ug/l < 0,016 0,100
i ) i 13.10.2015 .
17. | Epichlorohydryna PN-EN 1SO 15680:2008 g/l < 0,020 0,100

WSSE Gorz6w Wikp. Nr: DL.OBS.9051.00637.2018

Strona 1z 2



5"::
1
18. | Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009; PN-EN ISO mg/l < 0,1 1,50
- 10304-1:2009/AC:2012
19. { Heptachlor PB-0AI-01 wydanie 5 z dnia ua/i < 0,008 0,030
. = 13.10.2015 .
20. | Heptachlor epoxyd PB-OAI-01 wydanie 5 z dnia po/i < 0,008 0,030
. - 13.10.2015 .,
21. |indeno(1,2,3-c,d) piren PB-OAIl-21 wydanie 4 z dnia ug/l < 0,0025 -
. 30.10.2015
22, |lzodryna PB-OAI-01 wydanie 5 z dnia ug/l < 0,0080 0,1000
— 13.10.2015 r.
2, | pp’-DDD PB-0AI-01 wydanie 5 z dnia pg/l < 0,0120 0,1000
e 13.10.2015 . :
. |pp’-DDE PB-0AI-01 wydanie 5 z dnia Ha/t < 0,008 0,100
1 13.10.2015 .
25. | pp’-DDT PB-0AI-01 wydanie 5 z dnia g/l < 0,0160 0,1000
. . 13.10.2015 .
26. | pp’-DMDT PB-OAI-01 wydanie 5 z dnia uant < 0,02 0,10
L 13.10.2015r.
27. | szeéciochlorobenzen PB-0AI-01 wydanie 5 z dnia 1o/l < 0,0040 0,1000
: 13.10.2015 .
28. | Tetrachloroeten PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l < 0,50 -
29. | Tribromometan PN-EN 1SO 15680: 2008 o/l <2,0 -
30. | Trichloroeten PN-EN 1SO 15680: 2008 yo/t < 0,50 -
' 31. | Trichlorometan (chloroform) PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <20 -
32. |«-HCH PB-0AI-01 wydanie 5 z dnia Mo/t < 0,0040 0,1000
f 13.10.2015 .
B-HCH PB-OAI-01 wydanie 5 z dnia pal/l < 0,0080 0,1000
. 13.10.2015r.
1, | y-HCH PB-OAI-01 wydanie 5 z dnia pa/l < 0,0040 0,1000
13.10.20157r.

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.2294)

Warto$¢ podana przy znaku ,<” oznacza, ze wynik miesci sig ponizej zakresu roboczego metody

Wiersz 2: Wartoé¢ oznacza sume stezen zwiazkdw: trichlorometan {(chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).

Wiersz 4; Warto¢ oznacza sume stezeh zwigzkdw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo{ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren.

Koniec sprawozdania

Gsoba/-y autoryzujace:

st, asystent Malgorzata Wojtal
st.asystent Anna Szymota- Szydetko

Osoba zatwierdzajaca:

mgr inZ. Justyna Moczydtowska
Kierownik Oddziatu Badai $rodowiskowych

Sprawozdanie z badai wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby zatwierdzajacej, ktory jest

réwnowazny z podpisem wlasnorecznym.

Otrzymujq:
* 7leceniodawca

. .Jyniki badai odnosza sie wylacznie do.miejsca i daty pobranej/przyjetej probki podanej w sprawozdaniu.
2.Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wikp. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci,

- 3:1ient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni liczac od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
LW przypadku prébek pobranych przez Klienta niepewnos¢ rozszerzona wyniku nie zawiera skltadowej dotyczacej pobrania probek.

“nRE Gorzow Wikp. Nr: DLOBS.9051.00637.2018

y.r
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