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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROSNIE
ODRZANSKIM

Krosno Odrzanskie, dnia 8 czerwca 2018r.
NS-HK-530-1-2-42/2018

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 1 1 3, § 20 ust. 3 pkt 314, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Pafstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krosnie Odrzanskim po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami z badan nr
OL-LBS$-587/588/2018 i nr OL-LMiP-587-588/2018 (otrzymanymi w dniu 5 czerwca 2018r.)
probek wody, pobranych w ramach monitoringu parametréw z grupy A w dniu 22 maja 2018r.
zwodociggu miejskiego w Gubinie, administrowanego przez Przedsigbiorstwo Ustug
Miejskich Sp. z 0.0., ul. Slaska 36, 66-620 Gubin, stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia .
przez ludzi. ) -

- Analiza prébek wody pobranych w dniu 22 maja 2018 r. z wodociagu miejskiego
w Gubinie, z punktéw czerpalnych w stacji uzdatniania wody w Komorowie oraz w Liceum
Ogdlnoksztalcacym przy ul. Piastowskiej w Gubinie, zgodnie z protokotem pobrania prébek
wody nr HK/50/18 wykazata, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom § 3 ust.
1 i 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

. ' p.o. Panstwowy
Zataczniki: Powiatowy Inspektor Sanitamy

1. Wyzej wymienione sprawozdania z badan. v OQWW 7
2. Protokot pobrania probki wody. irfs” Janina Rwiztkowska

Otrzymuja:
1. Przedsig¢biorstwo Ustug Miejskich

Sp. z 0.0.
ul. Slaska 36
66-620 Gubin

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta Gubin
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin .
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Powiatowa Stacja Sanitarno-

T Epidemiologiczna tel. /68/325-46-71 w.226
PCA ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Géra fax: /68/ 351-47-96
Potsxie Centaom Oddziat L'c}boratoryjny pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
AKREDYTAC! Sekcja Badan Srodowiskowych
% SPRAWOZDANIE Z BADAN llos¢ egzemplarzy 2
- Egzemplarz Nr 1
BADANIA NR OL-LBS-587-588/2018 strona / stron:
z dnia 28.05.2018r. o
AB 622

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kroé$nie Odrzanskim

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

Harmorip‘gram pobierania prébek na 2018r.
0L-LBS.910.2.2018.45

Informacje dotyczace pobierania probek

Data pobrania prébki: 22.05.2018

Numer protokotu pobrania;: HK/50/18

Identyfikacja prébkobiorcy: przedstawiciel Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krosnie Odrzanskim — L. Sosnowski, A. Alejun

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

Przedmiot badania: prébki wody do spozycia
Prébki wody z wodociagu miejskiego Gubin
Stan probek: prawidlowy

Data dostarczenia do badania

22.05.2018

Data wykonania badania

22.05.2018 — 28:05:2018

Wyniki badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr prébki Warto$¢
OL — 587 OL - 588 parametryczna?
Miejsce pobrania probki: Liceum
Ogolnoksztalcace SUW -
ul. Piastowska, Komoréw
Gubin
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 033 +0,07 0,26 + 0,05 Zaleca'ny zakres
warto$ci do 1,0
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 + .
v Ap1:2015-06 metoda C mg /1Pt SA6x12 | 56£14 -
Liczba progowa smaku PB/LBS-06 wydanie 2 <1» <1?»
(TFN) z dnia 04.08.2005r.
Liczba progowa zapachu PB/LBS-06 wydanie 2 <1¥» <1¥ .
(TON) z dnia 04.08.2005r.
pH PN-EN ISO 10523:2012 7,3+0,1 7,6 0,1 6,5-95
(T pomiaru: 23,0°C) (T pomiaru; 23.4°C)
Przewodno$¢ elektryczna | PN-EN 27888: 1999 520+ 7 429+ 6
whasciwa uS/em (T pomiaru: 23,1°C) | (T pomiaru: 23.5°C) 2500

b Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. 2 2017r., poz. 2294,

Liczba za znakiem ,£” oznacza niepewno$é rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana bez procesu
pobierania prébek.
Wartos¢ podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miesci si¢ ponizej zakresu roboczego metody.

Pomiar przewodno$ci elektrycznej uwzglednia korekte za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.
Y Smak/Liczba progowa smakw/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego. s

3 Zapach/Liczba progowa zapachu/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:

Zatwierdzil:

ASYSTI

0,054

NT

mar inz. Malwina Kubéw

Otrzymuja :

, o>

KIEROWNIK
Sekeji Badaf Srodowiskows 7

X7 ()S
s ygr lggtlh(l%})“%%dw( A,
data 1 podpis

1. PSSE w Kro$nie Odrzanskim (1 egzemplarz)

2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektéw.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gérze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.




Powiatowa Stacja Sanitarno-
W T Epidemiologiczna tel. /68/ 325-46-71 w.229
SN2, PCA ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Géra  fax: /68/351-47-96
:\\\_///3 POLSKIE CENTRUM . Od.dzm}.Labqr:a.tory.]ny . pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
M AxReovIAca Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii
3 % | SPRAWOZDANIE Z BADAN ”;“ egzimpli}'zyl 2
sAoANIA NR OL-LMiP-587/588/2018 o o
—— z dnia 25.05.2018 11 '
AB 622
Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kro$nie Odrzanskim PSSE w Krosnie OGrZanskim
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania prébek na 2018 )rﬁZy - zmu dnia .. T & 0
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-L.MiP.910.3.2018.45
Data pobrania probek: 22.05.2018 Mr dz. . x& § PUU £ T
Numer protokotu pobrania: HK/50/18 W ¥, /:’/0[1»//0:’4//

Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciele Pafstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Krosnie Odrzanskim — A. Alejun, L. Sosnowski
: Przedmiot badania: woda do spozycia.

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania Probki wody z wodociagu miejskiego Gubin

Stan prébek: prawidlowy

Informacje dotyczace pobierania prébek

Data dostarczenia do badania 22.05.2018
Data wykonania badania 7 122.05.2018 -25.05.2018
Wyniki badan
Parametr Metoda badawcza | Jednostka Nr prébld
OL-587 OL-588
Miejsce pobrania prébki: Liceum Wartos$é
' Ogolnoksztalcace SUW - parametryczna!
ul. Piastowska, Komoréw
Gubin
Ogblna liczba mikroorganizméw na ‘ Bez
agarze odzywezym w 22°C po 72 h. : . - 5 . .
Metoda plytkowa (posiew wglebny) PN-EN ISO 6222:2004 ’ _;tld I'ml ’ <‘1‘ (1-10) mepraw@owych
Zakres: od 1 jtk/1 ml -~ O NS DR . Zmian
Obecnosé i llczba bakterii z grupy PN-EN ISO
coli. 9308-1:2014- .
Metoda filtracji membranowej. 12+A1:2017-04 jtk/100 ml 0 0 0
Zakres: od 1 jtk/100 ml.
Obecno$é i liczba Escherichia coli. | PN-EN ISO
Metoda filtracji membranowej. 9308-1:2014- .
Zakres: od 1 jtk/100 ml. 12+A1:2017-04 Jtk/100 ml 0 0 0
Obecnosé i liczba paciorkowcéw
kalowych (enterokokéw). PN-EN ISO 7899-2:2004 | jtk/100 ml 0 0 0
Metoda filtracji membranowej.
Zakres: od 1 jtk/100 m}]

! Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Dz. U. 22017 r. poz. 2294

Dla metod ilo$ciowych: wartoéci podane przy wyniku badania — gérna i dolna granica przedziatu ufnosci dla oszacowanej nigpewnoéci rozszerzonej przy 95%
poziomie ufnosci i wspélezynniku rozszerzenia k = 2 bez procesu pobierania probek.

Warto$¢ podana przy znakach ,,<”, ,,>” oznacza, ze wynik mieéci si¢ poza zakresem roboczym metody.

- KLE ! oxi
Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan; , Zat\%%é% igi\éﬂé?i\il ;;Ia;;;— }:(1.3;55 .
91“3 i O% v oA ’ .

MEODSZY ASYSTENT e 25 s e 5ot Aot

data i podpis mikrobiolog

Otrzymuja :
1. PSSE w Kro$nie Odrzanskim (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanych obiektéw.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gérze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci



