POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WKROSNIE ODRZ.

66-600Krosno Odrz., ul. Nadodrzanska 24

' -53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70 |
tel (68). 383-53-70, 383 80-77, fax ( 8?3 USM “ggz oo, w bl
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/ W i e e
e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl ‘ <
NIP: 926-12-96-375 ’

NS-HK-530-2-29/2019 Krosno Odrzatiskig, dnia 22maja;2019r.

nnnnnnnn

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 113, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4. § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krosnie
Odrzanskim po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan nr OL-LBS-407-408/2019
(otrzymanym w dniu 16 kwietnia 2019r.), nr OL-LBS$-409/2019 (otrzymanym w dniu 14 maja
2019r.), nr DL.0B$.9051.00925.2019 (otrzymanym w dniu 6 maja 2019r.) i nr OL-LMiP-407-
409/2019 (otrzymanym w dniu 16 kwietnia 2019r.), probek wody pobranych w ramach
monitoringu parametréw z grupy A i B w dniu 9 kwietnia 2019 r. z wodociggu publicznego
miejskiego w Gubinie, administrowanego przez Przedsicbiorstwo Ustug Miejskich Spotkaz o.
0., ul. Slaska 36, 66-620 Gubin stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi.

Analiza probek wody pobranych w dniu 9 kwietnia 2019 1. z wodociggu publicznego
miejskiego Gubin, zpunktéw czerpalnych w stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Komoréw, w Zespole Szkét Licealnych i Technicznych przy ul. Ractawickiej 1 w Gubinie
i w Liceum Ogolnoksztalcacym przy ul. Piastowskiej 26 w Gubinie, zgodnie z protokolem
pobrania prébek wody nr HK/36/19 wykazata, ze woda w badanym zakresie odpowiada
wymaganiom § 3 ust. 1 i 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
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AKREDYTACUI Sekcja Badan Srodowiskowych

SPRAWOZDANIE Z BADAN 110%¢ egzomplarzy 2
NR OL-LBS$-407-408/2019 gzemplarz Nr
. strona / stron:
z dnia 15.04.2019 1/1
AB 622
Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krosnie Odrzanskim
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania probek na 2019r,
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-LB$.910.2.34.2019
Data pobrania probki: 09.04.2019
Numer protokotu pobrania: HK/36/19
Informacje dotyczace pobierania probek Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kro$nie Odrzanskim - Lukasz Sosnowski,
Danuta Sieradzka '
Przedmiot badania: probki wody do spozycia
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania Probki wody z wodociagu publicznego miejskiego Gubin
Stan probek: prawidlow
Data dostarczenia do badania e 1109.04:2019- 00 e
Data wykonania badania 09.04.2019 ~ 15.04.2019 .
Wyniki badan
Badany wskaznik Metoda badawcza Jednostka Nr proébki Wartosé
OL —407 OL - 408 parametryczna b
Zespol Szkot
Miejsce pobrania SUW -Komoréw | Licealnych i
ey Technicznych,
probki: ul. Ractawicka 1,
o Gubin
Metno$é PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 033 + 0,07 0.43 +0.09 Z'aleca'n)./ zakres
wartosci do 1.0
Barwa PN-EN ISO 7887: 2012+ mg /1 Pt : -
Apl: 2015-06 metoda C ¢ 2:4+06 2,4£06
Liczba progowa smaku PB/LBS-06 wydanie 2 <y <12 -
(TFN) z dnia 04.08.2005r.
Liczba progowa zapachu PB/LBS-06 wydanie 2 <1¥ <1¥ ---
(TON) z dnia 04.08.2005r.
pH PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,4 40,1 7,5+0,1 6,5-9.5
(T pomiaru: 23,6°C) | (T pomiaru: 24,2°C)
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888: 1999 pS/em 294 + 4 299+ 4 2500
wlasciwa (T pomiaru: 23,6°C) { (T pomiaru: 24,5°C)

"1Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294

Liczba za znakiem ,,+” oznacza niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania probek.
Wartosé¢ podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miesci sig ponizej zakresu roboczego metody.

Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglednia korektg za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

? Smak/Liczba progowa smakwTFN; Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

» Zapach/Liczba progowa zapachwTFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan: - s

 Zatwierdzit

| CIEROWNIK
\ !gl;jgsﬁ/\{ ng‘ceﬁ :t 1 HC S BADAN SRODOWISKOWYCH
{ g\ .r O/ 1!\: ]

mgr inz. Kamila Matuszewska

data i podpis
Otrzymujg :
, 1. PSSE w Krosnie Odrzanskim (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektéw.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitamo- Epidemiologiczne;
w Zielongj Gorze nie moze by¢ powizlane inaczej, jak tylko w catosci.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR OL-LBS-409/2019
z dnia 30.04.2019

Tlo$¢ egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1

strona / stron:
172
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Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Kroénie Odrzafiskim '

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

Harmonogram pobierania prébek na 20191 2y
OL-LBS.910.2.34.2019 nie g

3030 G L. VORI

/( ULQ/ZO

Informacje dotyczace pobierania probek

Data pobrania prébki: 09.04.2019

Numer protokolu pobrania: HK/36/19

(////

D. Sieradzka

Identyfikacja prébkobiorcy: przedstawiciel Panstwhwe owi'alovrego
Inspektora Sanitarnego w Krosnie Odrzariskim — L} Sosnowski,

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

Prébki wody z wodociagu publicznego
Stan prébki: prawidtowy

Przedmiot badania: pfébka wody do spozycia
vﬁ;‘]ﬁkiego Gubin

Data dostarczenia do badania

09.04.2019

Data wykonania badania 09.04.2019 - 30.04.2019
Wyniki badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr prébki Wartosé
' OL-409 parametryczna?
Micjsce pobrania prébki: Liceum Ogodlnoksztalcace,
ul. Piastowska 26, Gubin
Mgtnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,21+ 0,04 Zalecan)f zakres
wartosci do 1,0
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 + mg /1Pt <2 .
Ap1:20,15-06 metoda C
Liczba progowa smaku (TFN) | PB/LBS-06 wydanie 2 <12 .
- z dnia 04.08.2005r
"] Liczba progowa zapachu (TON) | PB/LBS-06 wydanie 2 <13 .
z dnia 04.08.2005r
pH PN-EN ISO 10523:2012 7,5+0,1 6.5-9.5
(T pomiaru 23,7°C) i ’
Przewodno$é elektryczna PN-EN 27888:1999 uS/em 3024 2500
wlasciwa (T pomiaru 24,2°C)
Stezenie jonu amonowego PN-ISO 7150-1:2002 mg/l <0,05 0.5
Stezenie azotynéw PN-EN 26777:1999 mg/l <0,016 0.50
Stgzenie azotanéw W | PN-82/C-04576.08 mg/l <0,90 50
Utlenialno$¢ z KMnOs (indeks | PN-EN ISO 8467:2001 mg/l Oz <0,5 5,0
nadmanganianowy) ke
Stezenie chlorkow PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/1 9,1+ 0,6 250
Stgzenie siarczanéw PN-EN ISO 10304-1:2009 mgl 542438 250
Stezenie cyjankéw ogélnych PB/LBS-21 wydanie 2 z dnia pg/l :
30.12.2014r. na podstawie ' <5 50
testu Nanocolor 1-30
Stezenie zelaza PN-ISO 6332:2001 ng/l
+ Ap1:2016-06 10212 200
Stegzenie boru PB/LBS-24 wydanie 2 z dnia mg/l
15.12.2015r. na podstawie 0,27 + 0,06 1,0
testu Merck1.00826.0001
Sumaryczna zawartos¢ wapnia | PN-ISO 6059:1999 mg/l 135+ 6 60-500
i magnezu (twardo$é ogélna) ,
' Stezenie magnezu (z obliczert) | PN-C-04554-4:1999 mg/l 3,16+0,29 7-125

1 Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.
Liczba za znakiem ,,&” oznacza niepewno$é rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania probek
Warto$¢ podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miesci si¢ ponizej zakresu roboczego metody. .

Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglgdnia korekte za pomoc urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

W - Norma wycofana bez zastapienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajace stosowanie norm wycofanych.
2 Smak/Liczba progowa smakw/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajgcego

3 Zapach/Liczba progowa zapachw/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczne]

w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
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AKREDYTACN Sekcja Badan Srodowiskowych

' SPRAWOZDANIE Z BADAN llos¢ egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1

’ NR OL-LBS-409/2019
AR . /BADANIA : strona / stron:
il R z dnia 30.04.2019 o
, Wryniki badar
Parametr Metoda badaweza Jednostka Nr proébki Warto$é
OL-409 parametryczna®)
Miejsce pobrania prébki: ' Liceum Ogélnoksztalcace,
ul. Piastowska 26, Gubin
Ste¢zeni - :
¢zenie manganu PN-EN ISO 15586:2005 pg/t 40406 50
Stezeniu sodu PN-ISO 9964-3:1994 mg /1 6,90 £ 0,41 200
Stezenie miedzi PN-ISO 8288:2002 | ~mg/ <0.05 20
Stezenie otowiu ~ PN -EN ISO 15586: 2005 ug/l ‘<50 10
Stgzenie kadmu PN-EN ISO 15586:2005 pg/l <05 5
Stegzenie niklu PN-EN ISO 15586:2005 ng/l <100 20
Stezenie glinu PN-EN ISO 12020:2002 pg/l 226+59 200
Stezenie chromu PN- EN 1233: 2000 pg/l <1.0 50
| Stezenie rtgei - NKT | PN-EN 1483:2007 - . | cpg/l ol <025 e 1.
Stezenie selenu PN-ISO 9965: 2001 pg <1.0 10
Stezenie arsenu W | PN-EN ISO 11969: 1999 g/l <10 10
Stezenie antymonu PB/LBS-18 wydanie 2 z dnia ugil <10 -
02.01.2018 L, 3

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.

Liczba za znakiem ,,£” oznacza niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierzsia pribek.
Wartos$¢ podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miesci si¢ ponizej zakresu roboczego metody.

W - Norma wycofana bez zastapienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajzce stosowanie norm wycofanych.

NKT- norma nieaktualna. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajgce stosowanie normy nieaktualnej.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badafi: " Zatwierdzit

woo Miodszy Asystent

Mfodszy Asystent Kizsrownik S@ij' '
_Angliz Ingirumentalnych. 9 '/IQ mh [ %
‘},OC(”lQ MUXLQ)\» R G T g‘%?ﬁz‘"f(éﬁmé' %}lgws;%a
mgr inz. Kamila Matuszewska mgr Aneta Tonder , data 1 podpi
Otrzymuja:
1. PSSE w Kroénie Odrzariskim (1 egzemplarz)
2'ala

Koniec sprawozdania
Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylgcznie do badanych obiektéw.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie mozZe by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.




Powiatowa Stacja Sanitarno-

T Epidemiologiczna tel. /68/ 325-46-71 w.229
PCA ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Géra fax: /68/ 351-47-96
PoLSKIE CENTRUM Oddziat Laboratoryjny pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
s Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii
SPRAWOZDANIE Z BADAN llos¢ egzemplarzy 2
. Egzemplarz Nr 1
NR OL-LMiP-407-409/2019 strona / stron:
z dnia 12.04.2019 11 '

AB 622

Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kro$nie Odrzanskim BSG% o boavieiss £

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania prébek na 2019r

Sygnatura wewnegtrzna zlecenia/ umowy OL-LMiP.910.3.32.2019

Data pobrania probki: 09.04.2019 Py g

Numer protokolu pobrania: HK/36/19

Informacje dotyczace pobierania prébek Identyfikacja prébkobiorcy: przedstawiciele Paﬁs_g/@&é‘gg Pé\t ov@ﬁg
Inspektora Sanitarnego w Krosnie Odrzanskim — L. Sosnow

D. Sieradzka

Przedmiot badania: probki wody do spozycia

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania Probki wody z wodociagu publicznego miejskiego Gubin

:Stan probek: prawidlowy ‘
Data dostarczenia do badania e 109,042019 T
Data wykonania badania 09.04.2019 —- 12.04. 2019 .

Wyniki badan
Metoda Nr prébki
Parametr badaweza | 29nOstka oo T oL408 OL-A409
Miejsce pobrania ])l'(')bki' SUW - Zespol Szkot Liceum Wartosé
’ Komoréw Licealnych i Ogolnoksztatcace parametryczna'
: Technicznych ul. Piastowska
ul. Raclawicka 26, Gubin )
; 1, Gubin T

Ogolna liczba mikroorganizméw na Bez
agarze odzywczym w 22°C po 72 h. | PN-ENISO /1 ml- 2 2 2 nienra\vidlo\\\'chﬁﬂ
Zakres: od 1 jtk/1 ml 6222:2004 J (1-6) (1-6) (1-6) e

Metoda ptytkowa (posiew wglebny).
Obecnod¢ i liczba bakterii z grupy PN-EN 9308
coli, ; A

Zakres: od 1 jtk/100 ml e Jti/ 100 ml 0 0 0 0
Metoda filtracji membranowe;j. )
Obecnos¢ i liczba Escherichia coli. | PN-EN 9308-

Zakres: od 1 jtk/100 ml 1:2014-12 jtk/ 100 mi 0 0 0 0
Metoda filtracji:membranowe;j. +A1:2017-04

Obecnosé i liczba paciorkowcow

katowych (enterokokdéw). PN-EN ISO .

Zakres: od 1 jtk/100 ml 7899-2: 2004 | S/ 100 ml 0 0 0 0

Metoda filtracji membranowej.
! Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294,
Dia metod ilosciowych: wartosci podane przy wyniku badania - goma i dolna granica przedziatu wfnosci dla oszacowanej, mepewnosm I'OZSZCTZODGJ przy 95% poziomie ufnosci i

wspolczynniku rozszerzenia = 2 bez procesu pobierania probek.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan: ’ v e }ZWJ@C{Z}N[K SEKCJ
I S i, L Mikrobiologii i Paraz ogii
A L V=2 S WY
M J(A ng ] mgm&:wédp*{snna ary
‘ mikrobioclog

Otrzymuja, :

1. PSSE w Kro$nie Odrzanskim (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badai odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.



