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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 432/ZG/2015

ZLECENIODAWCA:  Przedsigbiorstwo Ushug Miejskich, ul. Slaska 36, 66 — 620 Gubin

OBIEKT BADAN: Pprébka wody uzdatnionej
MIEJSCE POBRANIA PROBKI: SUW Gubin

PROBKI POBRANE PRZEZ: [ aboratorium
DATA POBRANIA PROBEK DO BADAN: 24.06.2015r.
WARUNKI POGODOWE W TRAKCIE

POBIERANIA PROBEK: pochmurno
NR PROTOKOLU Z POBIERANIA PROBEK: 453/7G/2015

DATA PRZYJECIA PROBEK DO BADAN: 24.06.2015r.

STAN PROBKI: Prawidlowy

DATA ZAKONCZENIA BADAN: 10.07.2015r.

DATA SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA Z BADAN: 14.07.2015r.
ZALACZNIKI: _

Badania wykonano w Pracowni w Zielonej Gorze
Numer prébki
Jednostki 1961/ Z('}
Badane wskazniki miary Metoda badawcza Dane charaktijlry;umce prébke
u
miejsce pobrania prébki
Prébka wody uzdatnionej
Wyniki badan
Temperatura prébki ! °’C PB 107-ZG-15-WS 10,7
Edycja Il z dn.12.01.2015r.
*  Qdczyn - pH - PN-EN ISO 10523:2012 7,6+0,1
Zapach — liczba progowa TON | TON PN-EN 1622:2006 1
* Indeks nadmanganianowy mg/l Oy PN-EN ISO 8467:2001 0,69+0,09
Barwa mg/l Pt PN-EN ISO 7887:2012 <5
Azot amonowy mg/l NNH 4 PN-ISO 7150-1:2002 <0,04
*  Azot azotanowy mg/l NNO3 PN-EN ISO 10304-1:2009 <0,05
*  Azot azotynowy mg/l NN02 PN-EN 26777:1999 <0,002
*  Siarczany mg /I SO4 PN-EN ISO 10304-1:2009 120£9
*  Chlorki mg Cl PN-EN ISO 10304-1:2009 7,7+0,7
*  Metnosé mg/l PN-79/C-04583.03 0,57+0,10
*  Twardos¢ og. mg/l Ca CO3 PN-ISO 6059:1999 13545
Badania wykonano w Pracowni w Gorzowie WIkp.
* Mangan mg/l Mn PN-92/C-04570.01 <0,03
*  Zelazo mg/l Fe PN-92/C-04570.01 0,040+0,002
Pobrania prébki dokonano zgodnie z: PN- ISO 5667-5:2003
Badania oznaczone (*) ,, akredytowane przez PCA” w tym sprawozdaniu, sq ieszczone w zakresie akredytacji PCA Nr AB 127.

Znak ,, <" oznacza, ze wynik znajduje si¢ ponizej podanej wartosci, ktora jest granicg oznaczalnosci metody.
Po znaku ,,+" podano warto$é niepewnosci rozszerzonej wyniku przy wspolczynniku rozszerzenia k=2, (poziom ufnosci 95%).
Podana niepewno$é nie uwzglegdnia niepewnosci pobierania probek.

Wyniki oraz zwigzana z nimi niepewno$¢ odnoszq sig wylgcznie do badanej probki i nie mogq dotyczy¢ zadnej partii, z ktorej probka mogta by¢ pobrana.

V) Temperatura pomiaru pH.
Badania wykonane w Pracowni w Gorzowie Wikp. zostaly autoryzowane przez Kierownika Pracowni mgr inz. Monikg Butwickg.
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Wyniki badan odnoszq sig wylqcznie do badanych obiektow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Zielonej Gérze
sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.




