POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KROSNIE ODRZANSKIM

66-600 Krosno Odrzanskie ul. Swierczewskiego 24
NIP:926-12-96-375, e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
Tel. 0 68 383 53 70, 383 80 77, fax 0 68 383 53 70

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROSNIE

ODRZANSKIM
NS-HK-530-1-2-11-17/2013 Krosno Odrzanskie, dnia 16 grudnia 2013r.
OCENA JAKOSCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 2 ust. 112, § 3 ust. 1 pkt 11 § 14 ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pozn zm.) Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krosnie Odrzanskim po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami
z badan nr OL-LBS-713/2013 (otrzymanym w dniu 6 listopada 2013 r.),
nr DL.OAL9051.545.N.13  (otrzymanym w dniu 23 pazdziernika 2013 ),
nr DL.OBS.9051.772.N.2013 (otrzymanym w dniu 23 pazdziernika 2013 r.), nr OL- LMiP-
930/2013 (otrzymanym w dniu 22 pazd21em1ka 2013 r.), nr OL-LBS-662/2013 (otrzymanym
wdniu 22 pazdziermika 2013 r.) i nr OL-LMiP-905/2013 (otrzymanym w dniu 22
pazdziernika 2013r.), probek wody pobranych w dniu 15 pazdziernika 2013r. w ramach
monitoringu Kontrolnego i przegladowego oraz sprawozdaniami zbadan nr OL- LBS-
756/2013 (otrzymanym w dniu 27 listopada 2013 r.), nr OL-LMiP-1019/2013 (otrzymanym
w dniu 27 listopada 2013 r.), nr OL-LBS-757/2013 (otrzymanym w dniu 27 listopada 2013 r.)
i nr OL-LMiP-1020/2013 (otrzymanym w dniu 27 listopada 2013 r.), prébek wody pobranych
w dniu 19 listopada 2013r. wramach monitoringu kontrolnego z wodociggu miejskiego
Gubin, administrowanego przez Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Spotka z o. o. ul. Slaska
36, 66-620 Gubin stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi.

Analiza probek wody pobranych z wodociagu miejskiego Gubin w dniu 15
pazdziernika 2013r, z punktéw czerpalnych na stacji uzdatniania wody w Komorowie
i w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48 w Gubinie, zgodnie z protokotami
pobrania probek wody nr HK/165/13 i nr HK/166/13 oraz probek wody pobranych w dniu 19
listopada 2013 r. zpunktow czerpalnych na stacji uzdatniania wody w Komorowie
i w Zespole Szkét Zawodowych i Licealnych przy ul. Ractawickiej 1 w Gubinie, zgodnie
z protokolami pobrania probek wody nr HK/178/13 i nr HK/179/13 wykazala, ze woda
w badanym zakresie odpowiada wymaganiom § 2 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zm.)
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Nazwa Klienta Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna a0, i s
Adres Klienta 66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Swierczewskiego 24 Nr dz. "C’.‘S v 'LU;LO e
kod prébki /prébek 2426/N/2013 U, /l-/
identyfikator laboratoryjny 1023 .DL.OBS.N.2013 i ! A
Identyfikacja R R
orEbiiprbek obiekt badania woda !
miejsce pobrania SUW Komoréw
prébki/probek wodocigg miejski - Gubin
Opis, stan prébki/prébek przyjetych do badan prawidlowy
. | PSSE Krosno Nr protokotu pobrania/przekazania: | Nr zlecenia/umowy:
Pr6obki pobral/dostarczyl: Odrz. HK /166/2013 _
Data-godzina pobrania/dostarczenia 15.10.2013 godz. 11*°-11%°/16.10.2013 godz. /14°°
Metoda pobrania prébki PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007
Badania wykonano dnia 16-22.10.2013
Badanie fizykochemiczne
Identyfikator laboratoryjny prébki i
Parametr el Metoda badawcza 1023 .DL.OBS.N.2013 dopuszczalna
miary - . = warto§é !
Wiyniki badania
Bromiany pg/l PN-EN 15061:2003 <4 10
: PB-OAI-21
Benzo{@piren ng/l wyd. 2, 7 14.03.2006r. <0,005 i
PB-OAI-21
Benzeno(b)fluoranten pg/l wyd. 2, z 14.03.2006r. <0,005
. PB-OAI-21
Benzeno(ghi)perylen pg/l wyd. 2, z 14.03.2006r. <0,005
PB-OAI-21
Benzeno(k)fluoranten pg/l wyd. 2, z 14.03.2006r. <0,005
. PB-OAI-21
Indeno(1,2,3-cd)piren pg/l wyd. 2, 7 14.03.2006r. <0,01
PB-OAI-21
Suma stezen WWA ug/l wyd. 2, 2 14.03.2006r. <0,01 0,10
PB-OAI-01
Heksachlorobenzen ug/l wyd. 4, 724.11.2008r. <0,004 0,10
«— HCH PB-OAI-01
K/l wyd. 4, 2 24.11.2008r. <0,004 o
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ZAKRES AKREDYTACIJI :
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Badania §rodowiskowe: - mikrobiologiczne wody, pestycydy chlorowcopochodne w wodzie,
wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne w wodzie, metale w wodzie,
chlorowcopochodne metanu w wodzie, , inne fizykochemiczne wody, pobieranie probek wody,
oznaczanie pylu gruboziamistego w powietrzu atmosferycznym;

Badania Zywnoéci: - mikrobiologiczne, metale, akryloamid,substancje dodatkowe, inne
fizykochemiczne, migracja z tworzyw sztucznych, ceramiki i szkla, ocena organoleptyczna;
Badania w §rodowisku pracy: - hatas slyszalny, drgania, natgzenie o$wietlenia elektrycznego,
pyl , metale, substancje organiczne, gazy, pobieranie probek na stanowiskach pracy;

> Badania mikrobiologiczne i parazytologiczne: - zakazenie wirusem HIV, inwazyjne

zakazenia pasozytnicze, diagnostyka zakazen przewodu pokarmowego, ocena skutecznosci
procesow sterylizacji;

> Badania radiacyjne: - aktywno$¢ cezu- 137 w zywnosci i w wodzie, natgZenie pola

elektromagnetycznego, testy specjalistyczne aparatéw RTG.
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Dzial Laboratoryjny % PO-5.10-01/F3
Oddzial Badan S’PRAWOZDANIE z BADAN Data wydania:14.02.2013
Srodowiskowych Nr:DL.OBS.9051.772.N.2013 | Data: 22-10-2013 Strona2z2
ety Identyfikator laborato’ryjny probki B
Parametr miary Metoda badawcza 1023 .DL.OBS.N.2013 do‘:,a::tz:gz:!;m
Wyniki badania
Lindan PB-OAI-01
kgl wyd. 4, 2 24.11.2008r. <0,004 0,10
PB-OAL-01
Heptsmor ug/l wyd. 4, 2 24.11.2008r. <0,008 0,030
. PB-OAI-01
Jidxin ug/l wyd. 4, 224.11.2008r. <0,008 0,030
Izodryna PB-OAI-01
rodny kgl wyd. 4, 7 24.11.2008r. <0,008 0,10
Heptachlor epoxyd g/l - l:BZ-g)‘,:xIl-:)éoosr <0,008 0,030
'~ DDE PB-OAI-01
i ug/l wyd. 4, 2 24.11.2008r. <0,008 0,10
- PB-OAL-01
i K/l wyd. 4, 224.11.2008r. <0,012 0,030
Endryna PB-OAI-01
¥ kgl wyd. 4, 2 24.11.2008r. <0,016 0,10
- DDD PB-OAI-01
o K/l wyd. 4, 224.11.2008r. <0,012 0,10
- DDT PB-OAI-01
o ug/l wyd. 4, 224.11.2008r. <0,016 0,10
- DMDT PB-OAL-01
o K/l wyd. 4, 224.11.2008r. <0,02 0,10
-HCH PB-OAI-01 .
4 kgl - wyd. 4, 2 24.11.2008r. <0,008 0,10
Suma stezei pestycydow PB-OAI-01
wEsEE ug/l wyd. 4, 2 24.11.2008r. <0,02 0,50

Y najwyisza dopuszczalna warto$¢ dotyczy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417) z p6Zniejszymi zmianami.
Wartos$¢ podana przy znaku ,,<” oznacza, ze wynik mieci si¢ ponizej zakresu roboczego metody.

Ocena zgodno$ci z wymaganiami: -

Osoba/-y autoryzujace:

mgr inz. Dorota Jaworska — starszy asystent

Otrzymuja:

1.PSSE Krosno Odrzanskie

2.a/a

Koniec sprawozdania

it

Osobg, zatwierdzajaca:

1.Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do miejsca i daty pobranej/ przyjetej probki podanej w sprawozdaniu.

2.Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wikp. sprawozdanie z badari nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

3 Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni liczac od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4. W przypadku prébek pobranych przez Klienta niepewnosé rozszerzona wyniku nie zawiera sktadowej dotyczacej pobrania probek.




www.wsse.gorzow.pl

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzow WIkp., ul. Mickiewicza 12b, tel. (95) 722 60 57

e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl

Dzial Laboratoryjny

SPRAWOZDANIE z BADAN

PO-5.10-01/F1
Data wydania: 22.03.2012

Oddzial Analiz
Instrumentalnych

Nr: DL.OAIL.9051.545.N.13

Data: 21.10.2013

Strona 1z 2
PISE w Krosnie Odrzan skim

Otrzy :mnoq(‘g)jaz $.10..2013

- ]

Nazwa i adres klienta:

PSSE w Krosnie Odrzanskim ul. Swierczewskiego 24; 66-600 KrosndOdiz; q)s}cﬁg%lbhuuulg

.
e

brak

Nr zlecenia:

Przyjeto do badan prébke zgodnie z:

{

Nr protokotu: z dnia liczba prébek !
HK-166/13 15.10.2013 1
Kod probki: Kod probki klienta: Obiekt badan: Data przyjecia do badania:
2426/N/13 10 woda 16.10.2013
Miejsce i data pobrania probki: Wodociag miejski Gubin SUW Komordw, 15.10.2013
Probke pobral/ zgodnie z procedura: t. Sosnowski
Opis i stan probki przyjetej do badania: prawidlowa
Rodzaj badania: chlorowcopochodne weglowodoréw, benzen Data wykonania badania: 17.10.2013
Nr Oznaczenie: Wyniki badania Jednostka Oszacowana Metoda badawcza
. miary niepewnos$é
1 1,2 dichloroetan <15 pg/dm3 PB-OAI-30 wyd. 1 z 05.06.2008
2 trichlorometan <1,49 ug/dm3 PB-OAI-30 wyd. 1 z 05.06.2008
3 dichlorobromometan <0,41 pg/dm3 PB-OAI-30 wyd. 1 z 05.06.2008
4 | dibromochlorometan <0,49 pg/dm3 PB-OAI-30 wyd. 1 z 05.06.2008
5 | tribromometan <1,45 Hg/dm3 PB-OAI-30 wyd. 1 z 05.06.2008
6 trichloroeten <0,5 pg/dm3 PB-OAI-30 wyd. 1 z 05.06.2008
7 tetrachloroeten <0,5 pug/dm3 PB-OAI-30 wyd. 1 z 05.06.2008
8 benzen < 0,22 pg/dm3 PN-ISO 11423-1 :2002
9 2 THM-6w < 1,49 ug/dm3 PB-OAI-30 wyd. 1 z 05.06.2008
i IR-OAI-21 wyd. 12 31.01.2013
10 | Z trichloroeten i tetrachloro- <0,5 pg/dm3 PB-OAI-30 wyd. 1 z 05.06.2008
eten i IR-OAI-21 wyd. 12 31.01.2013

Warto$c podana przy znaku ,<" oznacza, ze wynik miesci sie ponizej: zakresu roboczego metody'/ granicy-oznaczalnosei '

Osoba /-y autoryzujace

A,

Koniec sprawozdania

Osoba zatwierdzajaca

Uwagi: dla benzenu wynik miesci sig ponizej granicy oznaczalnosci.
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Badania $rodowiskowe: - mikrobiologiczne wody, pestycydy chlorowcopochodne w wodzie,
wicelopierscieniowe weglowodory aromatyczne w wodzie, metale w wodzie, chlorowcopochod-
ne metanu w wodzie, , inne fizykochemiczne wody, pobieranie prébek wody, oznaczanie pytu
gruboziarnistego w powietrzu atmosferycznym;

Badania zywno$ci: - mikrobiologiczne, metale, akryloamid, pestycydy, mikotoksyny, substan-
cje dodatkowe, inne fizykochemiczne, migracja z tworzyw sztucznych, ceramiki i szkta, ocena
organoleptyczna;

Badania w §rodowisku pracy: - halas styszalny, drgania, natgZenie o$wictlenia clektrycznego,
pyt i wolna krystaliczna krzemionka, metale, substancje organiczne, gazy, pobieranie probek na
stanowiskach pracy; .

Badania mikrobiologiczne i parazytologiczne: - zakazenic wzw typu B.i C, zakazenic wiru-
sem HIV, inwazyjne zakazenia pasozytnicze, diagnostyka zakazen przewodu pokarmowego,
ocena skutecznosci procesow sterylizacjis

Badania radiacyjne: - aktywnos¢ cezu- 137 w zywnosci i w wodzie, natezenie pola elektro-
magnetyczncego, testy specjalistyczne aparatow RTG.
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Instrumentalnych

Wyniki badan odnosza sig wytacznie do miejsca i daty pobranej/przyjetej probki podanej w sprawozdaniu.
Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie WIkp. sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni liczac od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania

* Uwaga — parametry oznakowane w tym sprawozdaniu gwiazdkq nie sq objete akredytacjq PCA
"niepotrzebne skresli¢
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Powiatowa Stacja Sanitarno-

i

entyfikacja zlecenia / umowy klienta

HDE klU
l N(x/m klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kro$nie Odrzanskimot W Kros
i
i Sygnalura wewnetrzna zlecenia/ umowy

Harmonogram pobierania prébck na 3Tm
OL-LMiP.9211.415.2013

no dnia

! Informacje dotyczace pobierania probek

Dalta pobrania probki: 15.10.2013

N 4
INTUL

Numer protokolu pobrania: HK/166/13

Identyfikacja probkobiorcy: przedstawicicl Panstwowego Fotvihtowedo
Inspektora Sanitarnego w Kros$nic Odrzanskim — L. Sosno\x'skg

/(?CJJQI AN

Opis. stan 1 identyfikacja obiektu badania

Przedmiot badania: probka wody do spozycia
Wodocigg migjski Gubin
Stan probki: prawidlowy

Zakres od | tk/100 ml

Otrzymuja

1. PSSE w Krosénic Odrzanskim (1 egzemplarz)

2. ala

* 7 godnie 7 rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 417. z pozZn. zm.
Wartoseiw ()7 oznaczajy niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspbdlezynniku rozszerzenia —

2, oszacowany bez procesu pobierania probek.

Autoryzacja sorawokq%z&;bm%ﬁs EKCII

1. 10,

Koniec sprawozdania

krobiologii i tamzytologﬂ
d?h n ta

mlkmblolog

i Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza sic wylgeznie do badanych obicktéw.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemioclogicznei
w Zielonej Gorze nie moze bvé powielane inaczej. jak tvlko w calosci.

L i
Data dostarczenia do badania 15.10.2013 o R
_Data wykonania badania 15.10.2013 - 18.10.2013 ]
Wyniki badan o
Badany wskaznik Metoda badawcza | Jednostka Nr probki E . it
miary OL-940 Phibsen 1
o~ - s - e e —- dopuszczalne' |
| Miejsce pobrania prébki: SUW Komorow : i
Ogdlna liczba mikroorganizméw PN-EN ISO 6222: Liczba i P
zarze odzywezym w 22°C po 72 h | 2004 w1ml 2 f ) \‘)‘:lél g
la posiewu welgbnego (1-6) ] At \ﬂl ki
kres: od 1 jtk/1 ml g i o B
enose 1 liczba bakterii z grupy PB/LMiP-01 Liczba ‘ '
Peales o i A wydanie 2 w 100ml 0 | 0
| Meioda filtracji membranowe;. 7z dnia 07.01.2009. ;
| Zakres: od 1 jtk/100 ml |
Osc 1 liczba Escherichia coli. PB/LMIiP-01 Liczba ' ]
1a filtracji membranowe;. wydanie 2 w 100ml 0 I O
res:od 1 jR/100 ml z .dm'a 07.01.2009. i
Uhbeenosc i liczba paciorkowcow PN-EN ISO 7899- Liczba
i — 2:2004 w 100mi § |
{enterokokow) 0 | ih] H
Metoda filtracji membranowej. |
Zakres: od | jtk/100ml ' — ;
Obecnosé 1 liczba Clostridium PB/LMiP -17 Liczba I
periringens lgeznie ze sporami wydanic 3 z dnia w 100ml 0 l 0 !
Metoda filtracji membranowej 04.01.2010 }
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M JEsarian Sekcja Badan Srodowiskowych §
I -~ ’ LA - T
NN © SPRAWOZDANIE Z BADAN Hlosé egzemplary 2 }
"/u/f[?\\\\‘\ ooy NR OI'j'LBS'713/ 2013 :t}on:/‘ sl;*on: |
AB 622 z dnia 04.11.2013 12 %
Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kro$nie Odrzanskiaz: v Kroénie Odrzaf X
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobicrania probek w 2013r. (611 013
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-LBS$.9211.405.2013 Ot'?)’maf}g (1"}‘1‘ e
Data pobrania probki: 15.10.2013 Ny dz. ../ 2 SHIN2.
Informacijc dotyczace pobierania probek Sume prot.okoh,J pobr.ama. HK“GG/I'? p ; {14 / A/ “
Identyfikacja probkobiorcy: przedstawicicl Pé l%{o P(%v 1,6\\ y@?
Inspektora Sanitarnego w Kro$nie Odrzanskim — £.Sosnow sk1
) Przedmiot badania: probka wody do spozycia { /
Opis. slan 1 identyfikacja obiektu badania Wodociag micjski Gubin
Stan probki: prawidlowy
. Data dostarczenia do badania 15.10.2013
Daia wykonania badania 15.10.2013 - 04.11.2013
Badany wekaznik T Wartokt
Poian mae S 1 dopuszezaine’
 Miejsce pobrania prébli e
Metnosé PB/LBS-16 wydanie 1 NTU 0,42 % 0,03 a
z dnia 30.07.2007r. ]
Barwa PN-EN ISO 7887: rozdzial 3 mg /1 Pt <2 -
. pazdziernik 2002
Liczba progowa zapachu (TON) PB/LBS-06 wydanie 2 <2 -
z dnia 04.08.2005r. Akceptowalny
1.iczna progowa smaku (TFN) PB/LBS-06 wydanie 2 <2 e
z dnia 04.08.2005r. Akeeptowalny e
Odervn pH PB/LBS-23 wydanie ] pH 7,30 = 0,03 6,3-93
z dnia 18.02.2011r.
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888: maj 1999 uS/em 298 +2 2500
WHISCTWA
Zawartose azotu amonowego PN-C-04576-4: grudzien 1994 mg/l <0,1 0,5
(v przeliczeniu na amonowy jon)
Zawartose azotu azotynowego PB/LBS-05 wydanie 1 mg/l < 0,003 0.30
{w przeliczeniu na azotyny) z dnia 28.02.2005r. o
Zawartosé azotu azotanowego PN-82/C-04576.08 mg/1 0,35+0,03 50
{ przeliczeniu na azotany) s
/awartos¢ zelaza PN-ISO 6332; pazdziernik 2001 g/l 392 200
Zawartos¢ mangant PN-92/C-04590.03 ug/l <20 50 -
Zawarlos¢ chlorkow PN-ISO 9297:grudzien 1994 mg/1 11,3£0.1 250 -
Zawartos¢ antymonu PB/LBS-18 wydanie | z dnia ng/l <0,5 5
12052008r. |\ o
Zawertos¢ indeksu PN-EN ISO 8467:lipiec 2001 mg/1 0,55 £ 0,06 3,0
nadmanganianowego S
Zawarlosé miedzi PN-ISO 8288: marzec 2002 mg/l <0,05 2.0
Zawartos¢ sodu PN-ISO 9964-3:grudzien 1994 mg/l 3,98 £0,36 200
7awartosé fluorkow PB/LBS-03 wydanie ! mg/1 <0,1 1.5
7z dnia 14.02.2005r.
Zgodeie 2 rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 417, z pdzn. zm.
! vmakiom L+ oznacza niepewnosé rozszerzong przy poziomie uthosci ok. 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania

T osmacza, 7e wynik miescl sig ponizej podanej granicy oznaczalnosei metody.

Sprawozdanie 7 badan bez pisemnej zgedy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznei
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.



Powiatowa Stacja Sanitarno-

W\, Epidemiologiczna tel. /68/ 325-46-71 w.226
o~ | PCA ul. Jasna 10, 63-470 Ziclona Géra fax: /68/ 325-50-70
=N Oddzial Laboratoryjny pssezielonagora/iwsse. gorzow. pl

YNNG A SPRAWOZDANIE Z BADAN Hlosc egzemplarzy 2

. pzemplarz Nr |
e (. NR OL-LBS-713/2013 S Mo

z dnia 04.11.2013 2

\\E__/__//E PFoLSKiE CEnTRUM - p .
= ARBEBYEAGE Sekcja Badan Srodowiskowych e
j-raezm\ ;

Wyniki badan

Badany wskazni Mctoda Neprobki | Wartowi
{ :\J!sl‘?n{.c pohmma;p biki: e
= awurtoss siarczandw PB/LBS-04 wydanie 1 mg/l 434+£22 250
. | z dnia 14.02.2005r.
Zawartosé arsenu | PN-EN ISO 11969:sierpiefi 1999 ug/l 2,6+0,5 10
Zawartost Kadmu PB/LBS-01 wydanie 1 ng/l 0,301 5
z dnia 4.10.2004r.
Zawartosé olowiu PB/LBS-01 wydanie | ug/l : <24 10
z dnia 4.10.2004r. e
Zawartos¢ chromu PN-EN 1233:lipiec 2000 pkt 4 ug/l <02 30 i
Zawartosé rteci PN-EN 1483: lipiec 2000 ug/l 02+0,1 r
Zawartos¢ niklu PB/LBS-15 wydanie 1 ug/l . <10 20
7 dnia 27.09.2006r.
Zavwartosé selenu PN-ISO 9965: grudzien 2001 ne/l <05 10
Zawarto$¢ glinu PN-EN ISO 12020:marzec 2002 ug/l 10£2 200
Zawartosc cyjankow* PB/LBS-21 wydanic l 7 dnia ng/l <4 30
- 25.03.2009r.
Zawartosé beru * PB/LBS-22 wydanie | z dnia mg/1 < 0,300 1.0
24.04.2009r.
' /godnic 2 rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 417, z pozn. zm.
crba za znakiem =7 oznacza niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania
7 " oznacza, ze wynik miesci si¢ ponizej podanej granicy oznaczalnosci metody.
Aut_o zalia QW@}H%HM Z b dad
ou 1. (4 y wu&uw
g x‘wr ke At aﬂﬁvu/amu"‘
data i podpis
Clrzymuja
i.  PSSE w Krosnie Odrzanskim (1 egzemplarz)
Z. ala
Koniec sprawozdania
iL Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania. ]'
' Wiyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow. o _}

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosei.



Powiatowa Stacja Sanitarno- .
Wi ) Epidcmiologiczna tcl. 768/ 325 P w.22¢
\\“\\:\\\Zl/”/, PCA ul. Jasna llDO. 65-47()£’Zielona Goéra fax: /68/ 325-30-70
:{v/% Sotiny Gentanin Oddzial Laboratoryjny psseziclonagora @ wsse.gorzow pl
M Senbeiin Sekcja Badan Srodowiskowych |
”;@§ % SPRAWOZDANIE Z BADAN o "“;“P* arey 2 |
“r, /ﬁ\\ W BADANIA NR OL-LBS-757/2013 S“:‘l“" ,;‘;’Mf ‘
M/AB 620 z dnia 25.11.2013 1l |
r. Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krosnic Odrzanskin _ .. sl
identyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania probek na 2013”5 7 Krosrie u‘”m” ZU‘B
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-LBS.9211.489.2013 Otrzymano dnia .=l
Data pobrania probki: 19.11.2013 Nr-dz-
iormacje dotyczgce pobierania probek Tumer rOt.OkOh,l b obr'ama: HK/”()”:.‘ - . : ; o
Identyfikacja prébkobiorcy: przedstawiciel Pansiwonwego Powiatowego
. Inspektora Sanitarnego w Krosnie Odrzanskim — 4. Sosnowski
! Przedmiot badania: probka wody do spozycia
i Opis. stan 1 identyfikacja obicktu badania wodociag micjski Gubin
L Stan prébki: prawidlowa e
] LJ(»m dostarczenia do badania 19.11.2013 e
i Data wykonania badania 19.11.2013 -25.11.2013 o
- Wynikibades o q
Badany wskaznik Metoda badawcza Jednostka |  Nrprébki * Wartokei
miary OL-1073 | dopuszezaine’ |
Miejsce pobrania probki: | SUW Komoréw | |
Meinosé PB/LBS-16 wydanic 1 z dnia NTU 0,33 0,02 ' !
30.07.2007r. | —
Barwa ' PN-EN ISO 7887: rozdzial 3 mg /1 Pt 4,7+0.3 '
- pazdziernik 2002 * . -
 Licsba progowa zapachu (TON) | PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia <2 ' v
04.08.2005. Akceptowalny 1
[ icaba progowa smaku (TFN) PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia <2 i sea
04.08.2005r. Akceptowalny . |
£3desyn pi PB/LBS-23 wydanie 1 pH 7,33 +£0,03 6393
z dnia 18.02.2011r. | o
Urzewodnose elektryezna PN-EN 27888: maj 1999 uS/em 298 £2 2500
wladciwa B
/AawWartosé azotu amonowego PN-C-04376-4: grudzien 1994 mg/l i i3 |
przeficZentiy na amonowy jon) . .

dnie 7 rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. Dz.U. Nr 61, poz. 417, z pézn. zm.
7ha za znakiem =7 oznacza niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotezynniku rozszerzenia k=2, oszacos ana ber procesi o
probek.

Znak " " ozmacza. ze wynik mieser sig ponizej podanej granicy oznaczalnosei metody.

Autor_vzaqjd\’siﬁ'{i(\b\fdéﬁx‘ﬁa 7 badan

&

rmdowiskow

" \DZQIALUS&V"‘)

Sekeii Badan

Oirzymiugg
. PSSE w Kroénic Odrzanskim (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemngj zgody Powiatowej Stacji Sanitarmo- Epidemiologiczng
w Ziclonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tvlko w caloset.



] Powiatowa Stacja Sanitarno- T
W [ e e Epidemiologiczna tel. /68/ 325-46-71 w.229 !
\\\‘\\\\\__//I/"/,, PC A ul. Jasna 10, 65-470 Ziclona Gora fax: /68/ 325-30-70 i
:\\\\_____’//’3 ———_— Oddziat Laboratoryjny psseziclonagoraiiwsse. gorzow pl |
im Somcordvan Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii _]’
= - 4 S¢ egzemplarzy 2 |
g///;:—\\\$ % SPRAWOZDANIE Z BADAN Pl |
’, N g L 27C arz i |
IR ... NR OL-LMiP-1020/2013  nia] st |

AR ° L ic - Vi

AB 622 z dnia 20.11.2013 11

FSSE W Kluén;t‘ Qurzarn 1

| Mazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kroénie Odrzanskim

o VOSR BY
fdentyfikacja zlecenia / umowy Klienta Harmonogram pobicrania prébek na 2013¢. 7 0 25 Pl
i Srenatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-LMiP.9211.459.2613 Nr dz. s- 6/ JO&QA
Data pobrania probki: 19.11.2013 ab_ -/ [ _,«6_
!i taformacje dotyczace pobicrania prébek Nummer protokotu pobrania: HK/179/13 _ ,G £ ‘ S
’ ’ Identyfikacja probkobiorcy: przedstawicicl Paristiy owego Potvi z}\\‘-‘:go

[nspektora Sanitarnego w Kro$nie Odrzanskim - £. Sosnowski
Przedmiot badania: probka wody do spozycia

. Opis. stan i identyfikacja obiektu badania Wodociag miejski Gubin
- Stan prébki: prawidlowy L
' Data dostarczenia do badania 19.11.2013 o
Data wykonania badania 19.11.2013 -20.11.2013
. Wyniki badan -
Badany wskaznik Metoda badawcza Jednostka Nr probki i . o
: 1 WartoSei |
iy Lo T | dopuszezaing’
R : P — . UGpUsZzCzalng
‘Migjsce pobrania probki: SUW Kouordw i : ]
| Obeenosé i liczba bakteni 2 grupy PB/LMiP-01 Liczba |
ol . wydanie 2 w 100mi : ’ N
Metoda filtracji membranowe;j. 7 dnia 07.01.2009 2 0 ! Y
Zakres: od 1 jk/100 ml S .‘
n08¢ 1 liczba Escherichia coli, PB/LMIiP-01i Liczba ! o
Aetode filtrac)i membranowe;., wydanie 2 w 100ml 0 | )
“akressod 1 jtk/100 mi 7 dnia 07.01.2009 2 | i

dinie 2 rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r, Dz.U. Nr 61, poz. 417. z pézn. zm.
toda budaweza alternatywna. nie wymieniona jako referencyjna w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. D717, Nr 61. poz. 417,

[AAT N

Autoryzacja sprawozdania z badan
KIEROWNIK SERu:
data i po ~

iDL, NN
mix ok

Otrzymuja
I PSSE w Kroénie Odrzanskim (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

i Kiient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

i Wyniki badan odinoszy sie wylgeznie do badanych obickiow,

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacii Sanitarno- Epidennolog
w Zielongj Gorze nie moze byé powiclane inaczej. Jak tvlke w calosei.



